
PT-A instalação, a ligação eléctrica e o primeiro arranque devem ser 
realizados por pessoal especializado no respeito das normas de 
segurança gerais e locais em vigor. O desrespeito destas instruções 
anulará qualquer direito à garantia, além de pôr em perigo pessoas 
e coisas.

FI - Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa asennuksen, 
sähköliitännän ja käyttöönoton voimassa olevien yleisten ja 
paikallisten standardien mukaan. Ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä on seurauksena takuun raukeaminen ja henkilöihin ja 
esineisiin kohdistuvia vaaratilanteita.

DK-Installation, tilslutning af strøm og klargøring til drift skal udføres 
af specialuddannet personale med overholdelse af kravene i de 
generelle og lokale sikkerhedsstandarder. Manglende overholdelse 
af disse instruktioner medfører bortfald af garantien og udgør en 
fare for personer og ting.

CZ-Instalace, elektrické připojení a uvedení do provozu musí být
      provedené specializovaným personálem, v souladu s platnými
      bezpečnostními normami všeobecnými i místními. Nedodržení
      těchto instrukcí ruší věškeré nároky na záruku, kromě toho, že
      uvádí do nebezpečí osoby a věci.

PL - Instalacja, podłączenie elektryczne i uruchomienie muszą być wykonywane 
wyłącznie przez kwalifikowanych specjalistów i z uwzględnieniem ogólnych norm 
bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących norm lokalnych. Nie stosowanie się 
do niniejszych instrukcji powoduje utratę wszelkich praw do gwarancji oraz naraża na 
niebezpieczeństwo osoby i przedmioty.

SI -  Instalacijo, električni priključek ter puščanje v pogon mora izvesti le strokovno osebje 
pri spoštovanju splošnih in na področju veljavnih varnostnih navodil. V slučaju 
nespoštovanja teh-le navodil poleg nevarnosti, kateri so izloženi ljudi in stvari odpadne 
pravica na garancijo.

BG - Инсталирането, електрическото свързване и пускането в експлоатация трябва 
да се извършват от специализирания персонал в съответствие с действуващите 
общи и местни норми за безопасност. Неспазването на настоящите указания 
ще анулира правото на гаранция, а също ще подложи на опасност хората и 
предметите.

LV - Uzstādīšana, elektrisko savienojumu veikšana un ievade ekspluatācijā ir jāuztic 
specializētajam personālam, ievērojot vispārējos un vietējos spēkā esošos drošības 
noteikumus. Šo norādījumu neievērošanas gadījumā garantija zaudē savu spēku, kā 
arī cilvēki un mantas tiek pakļauti riskam.

CN - 产品的安装、电路连接和产品的调试运转必须由专门的技术人员进行操作，并遵循国
家和地方产品安装的安全法规。

RS - Instalacija, električno povezivanje i servisiranje mora biti izvedeno od strane kvali-
fikovanog osoblja u skladu sa lokalnim pravilima sigurnosti. U suprotnom rizikuje se 
sopstvena bezbednost i oštećenje opreme.

        Ovlašćeni servis:  IMP ETA-Gandijeva 91, 11070 Novi Beograd
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HU - Az installációt, az elektromos bekötést és az üzembehelyezést speciálisan képzett 
szakembernek kell végenie az érvényes helyi és általános biztonsági szabályok 
betartásával. Az előírt utasítások figyelmen kívül hagyása azon túl, hogy személyi és 
tárgyi károk bekövetkezésének veszélyét jelenti, minden, a garanciához fűződő jog 
érvénytelenné válásával jár.

UA - Монтаж, електричні з’єднання та запуск в експлуатацію повинні здійснюватися 
спеціалізованим персоналом з дотриманням загальних і місцевих діючих правил 
з безпеки. Недотримання цих інструкцій анулює гарантійне обслуговування та 
спричиняє ризик для особистої безпеки та пошкодження обладнання.

PT - A electrobomba não pode ser utilizada em piscinas, charcos, bacias na presença 
de pessoas, ou para a bombagem de hidrocarbonetos (gasolina, gasóleo, óleos 
combustíveis, etc.) de acordo com as relativas normas de prevenção dos acidentes.

FI - Aihekohtaisten tapaturmantorjuntamääräysten mukaan sähköpumppua ei tule 
      äyttää uima-altaissa, lammissa tai piha-altaissa, joissa on ihmisiä. Sillä ei myös tule
      pumpata hiilivetyjä (bensiini, dieselöljy, polttoöljyt jne.).
DK- Elektropumpen må ikke installeres i svømmebassiner, søer og vandhuller, hvor der 

opholder sig personer. Endvidere må elektropumpen ikke benyttes til pumpning 
af brændstof (benzin, dieselolie, fyringsolie osv.) som foreskrevet i de gældende 
standarder vedrørende forebyggelse af ulykker.

CZ - Elektročerpadlo nesmí být používáno v bazénech, rybníkách a vodních nádržích, 
kde jsou přítomné osoby, ani pro čerpání paliv ( benzínu, nafty, topných olejů atd.) 
ve shodě s platnými protiúrazovými normami.

PL - Pompy elektrycznej nie wolno stosować w basenach, stawach, sadzawkach 
w obecności osób lub do pompowania węglowodorów ( benzyna, gazol, 
oleje paliwowe, itp. ) zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie normami 
bezpieczeństwa. 

SI-  Po veljavnih predpisih o varnosti proti nezgodam, električna črpalka se ne sme
       uporabljati všportskih bazenih, v ribnikih, niti v ostalih bazenih kjer so prisotni ljudi,
       ali pa za črpanje ogljikovodikov (bencin, gorilno olje, itd.). 
BG- Електропомпата не може да се ползва в басейни, блата, резервоари в 

присъствието на хора или за изпомпването на въглеводороди (бензин, газьол, 
възпламеними масла , и т.н.), в съответствие с действуващите в областта 
нормативи за безопасност.

LV - Elektrosūkni drīkst izmantot baseinos, dīķos, ūdenstilpnēs, kurās atrodas cilvēki, vai 
ogļūdeņražu (benzīns, dīzeļdegviela, šķidrā kurināmā utt.) pumpēšanai saskaņā ar 
atbilstošajām spēkā esošajām normām. 

CN - 此种电动泵不能用于有人活动的游泳池，池塘或储水池，不能用于输送碳氢化合物
（汽油，柴油，燃油等），必须遵照事故预防规则行事。

RS - Pumpa se ne sme koristiti u bazenima, ribnjacima ili rezervoarima u prisustvu ljudi 
ili za pumpanje ugljovodonika (benzin, dizel gorivo, ulja za loženje, itd).

HU - TILOS az elektromos szivattyú használata uszómedencékben, kádakban, stb, ahol 
emberek tartózkodnak és TILOS szénhidrogének (benzin, gázolaj, üzemanyag 
célú olajok stb.) szivattyúzása az érvényes balesetmegeleőzési szabályok szerint.

UA - Електронасос не можна експлуатувати в басейнах, ставках, затоках в присутності 
людей або для перекачування вуглеводнів (бензину, дизеля, паливних масел і т.д.) 
відповідно до нормативів щодо запобігання нещасним випадкам, що діють в даній 
області.

PT - A electrobomba nunca deve funcionar sem líquido.
FI - Sähköpumppu ei saa koskaan käydä kuivana.
DK - Elektropumpen må aldrig køre tør.
CZ - Elektročerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
PL - Nie należy nigdy używać pompy elektrycznej na sucho.
SI - Električna črpalka ne sme nikoli delovati na suho.
BG - Електропомпата не трябва никога да функционира 

на сухо. 
LV - Elektrosūkni nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 

tukšgaitā.
CN - 电动泵禁止无水运转。

RS - Pumpa ne sme nikada raditi na suvo.
HU - Az elektromos szivattyú soha ne működjön szárazon.
UA - Електронасос ніколи не повинен працювати всуху.

PT - Se a electrobomba for utilizada com substâncias que tendem a depositar-se, 
enxaguá-la depois da utilização com um potente jacto de água.

FI - Jos sähköpumpulla on pumpattu aineita, jotka saattavat kerääntyä siihen, huuhtele 
pumppu käytön jälkeen voimakkaalla vesisuihkulla.

DK - Hvis elektropumpen er blevet benyttet til substanser, der har en tendens til at aflejre 
sig, er det nødvendigt at skylle den med en kraftig vandstråle efter brug.

CZ - Pokud bylo čerpadlo použito pro látky, které tvoří usazeniny, vypláchnout ho silným 
proudem vody.

PL - W przypadku stosowania pompy elektrycznej z substancjami osadzającymi się, po 
zakończeniu pracy należy ją dobrze wymyć silnym strumieniem wody.

SI - V slučaju, da se je električna črpalka uporabila pri snovi, ki  lahko pusti usedline, po 
uporabi jo je potrebno dobro isplahnuti z močnim brizgom vode.

BG - Ако електропомпата е била използвана със субстанции, клонящи към утаяване, 
трябва да я изплакнете след употребата с мощна водна струя. 

LV - Ja elektrosūknis tika izmantots ar materiāliem, kuri mēdz uzkrāties, pēc 
izmantošanas nomazgājiet to ar spēcīgu ūdens strūklu.

CN - 如果电动泵被用于输送带有易沉积物的液体，使用后请用强水流冲刷。

RS - Ako je pumpa radila sa materijama koje stvaraju naslage, isperite je jakim mlazom 
vode.

HU - Ha az elektromos szivattyút lerakódásra hajlamos folyadékokhoz használja, a 
használatot követően hatásos vízáramlással öblítse át.

UA - Якщо електронасос використовувався для перекачування речовин, що 
утворюють нальоти, необхідно промити його після експлуатації сильним 
струменем води.

PT - Para longos períodos de inactividade a temperaturas inferiores a 0°C, verificar 
que não haja resíduos de água.

FI - Varmista, ettei pumppuun jää vettä pitkiksi seisokkiajoiksi alle 0°C lämpötilassa.
DK - Kontrollér, at pumpen ikke indeholder vandrester, hvis den ikke skal benyttes i 

længere tid og temperaturen er under frysepunktet (0 °C).
CZ - Na delší dobu nečinnosti a při teplotách nižších než 0°C, je nutné zabezpečit, 

aby v čerpadle nezůstaly zbytky vody.
PL - Po długoterminowym przestoju pompy w temperaturze poniżej 0°C, należy 

sprawdzić czy nie  ma w niej pozostałości wody.
SI - V slučaju dolge neuporabe pri temperaturi pod 0° C preveriti, da ni nobenih 

ostankov vode.
BG - При дълга неупотреба и при температура по-ниска от 0°C, трябва да се 

уверите, че няма останала вода. 
LV - Ilgas dīkstāves gadījumā, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0°C, 

pārliecinieties, ka sūknī nepalika ūdens.
CN - 如水泵长期置于0°C以下不使用,应确保泵内无残留水。

RS - Ako pumpa neće raditi duže vremenske periode i na temperaturama ispod 
0°C, postarajte se da u pumpi ne ostane vode.

HU - A 0°C alatti hőmérsékleten való tartós inaktív időszak esetén ellenőrizze, hogy 
a szivattyúban nincsenek-e vízmaradványok.

UA - У разі тривалого простою при температурі нижче 0 ° C необхідно 
перевірити, щоб з насоса була повністю злита вода.

PT - O óleo atóxico, contido no empanque, pode alterar as características da 
água pura, se a electrobomba tiver perdas.

FI - Tiivisteen sisältämä myrkytön öljy saattaa muuttaa puhtaan veden 
ominaisuuksia, jos sähköpumppu vuotaa.

DK - Den ugiftige olie i pakningen kan ændre egenskaberne i det rene vand, 
hvis der opstår lækager i elektropumpen.

CZ - Netoxický olej, nacházející se v těsnění, může změnit charakteristiky čiré 
vody v případě úniku na elektročerpadle.

PL - Olej atoksyczny, znajdujący sią w uszczelnieniu, może zmieniać 
właściwości czystej wody w przypadku gdy pompa wykazuje jej ubytki.

SI - Nestrupeno olje, ki se nahaja v osrednjem delu, lahko potvori značilnost 
čiste vode če električna črpalka pušča.

BG - Нетоксичното масло, съдържащо се в уплътнението, може да 
промени качествата на чистата вода, при течове от електропомпата. 

LV - Blīvējumā esošā netoksiskā eļļa var izmainīt tīras ūdens raksturojumus, ja 
elektrosūknī ir noplūde.

CN - 如果泵内有泄漏，密封中的无毒机油会改变水的性状。

RS - Netoksično ulje u zaptivaču može promeniti karakteristike čiste vode i 
može doći do curenja iz pumpe.

HU - A nem toxikus olaj mely a szivattyú tömítései között van, megváltoztathatja 
a tiszta víz jellemzőit, ha olajszivárgás jelentkezik.

UA - Нетоксичне масло, що міститься в ущільненні, може змінити 
характеристики чистої води в разі, якщо воно витече з електронасосу.

PT - A electrobomba está provida de uma pega para o transporte, que 
também pode ser utilizada para a descer em escavações profundas por 
meio de uma corda.

FI - Sähköpumpussa on kuljetuskahva, johon voidaan kiinnittää köysi 
pumpun laskemiseksi syvään kaivantoon.

DK - Elektropumpen er udstyret med et transporthåndtag, som også kan 
benyttes, når pumpen skal sænkes ned i dybe huller ved hjælp af et 
reb.

CZ - Elektročerpadlo je vybavené držákem, který slouží pro přepravování, a 
který lze použít i při spouštění do hlubokých jam pomocí lana.

PL - Pompa wyposażona jest w uchwyt  do przenoszenia jej 
wykorzystywany również do wpuszczania jej w głębokie wykopy za 
pomocą liny.

SI - Električna črpalka je opremljena z ročajem za prevoz, ki služi  tudi če jo 
spustimo v globoke izkope s pomočjo vrvi.

BG - Електропомпата е снабдена с ръкохватка за преместване, която 
може да се ползва и за спускането на същата в дълбоки изкопи с 
помощта на въже.

LV - Elektrosūknis ir aprīkots ar transportēšanas rokturi, kuru var izmantot 
arī, lai nolaistu sūkni dziļās bedrēs ar troses palīdzību.

CN - 电动泵带有把手，可用绳索将泵落入深坑。

RS - Pumpa je opremljena sa ručkom za nošenje koja se takođe može 
koristiti za njeno spuštanje kanapom u jame.

HU - Az elektromos szivattyú hordozó fogantyúval van ellátva mely 
használható a szivattyúnak egy mély aknába való leeresztésére is 
kötéllel.

UA - Електронасос оснащений ручкою для його перенесення, яка також 
слугує для опускання насоса в глибокі шахти на тросах.

PT - A electrobomba nunca deve ser transportada, levantada ou posta em 
funcionamento suspensa utilizando o cabo de alimentação.

FI - Älä koskaan kuljeta tai nosta pumppua sähköjohdosta tai jätä sitä 
roikkumaan sähköjohdon varaan.

DK - Elektropumpen må aldrig transporteres, løftes eller afbrydes ved at 
trække i forsyningskablet.

CZ - Elektročerpadlo nesmí být nikdy přenášeno, zvedáno nebo zavěšováno 
prostřednictvím napájecího kabelu.

PL - Nie należy nigdy przenosić, podnosić do góry lub uruchamiać pompy w 
pozycji zawieszonej wykorzystując do tego przewódd elektryczny.

SI - Električno črpalko se ne sme nikoli prevažati, povzdigovati ali staviti v 
pogon obešeno za napojni kabel.

BG - Електропомпата не трябва никога да се премества, повдига или да 
функционира във висящо положение, употребявайки захранващия 
кабел.

LV - Elektrosūkni nedrīkst pārvietot, pacelt vai pakārt darbības laikā aiz 
barošanas vada.

CN - 禁止用电源线提拉电动泵。

RS - Pumpe se nikad ne sme prenositi, podizati ili puštati da radi obešena 
za kabl.

HU - TILOS a szivattyú szállítása, emelése, vagy függesztett módon való 
működtetése a tápkábele segítségével.

UA - Ніколи не переносіть, не піднімайте і не використовуйте 
електронасос, тримаючи його підвішеним за кабель 
електроживлення.

PT - A tensão da rede deve corresponder à nominal do motor. Efectuar uma 
boa ligação à terra.

FI - Sähköjännitteen tulee vastata moottorin arvokilven merkintää. Maadoita 
laite asianmukaisesti.

DK - Netspændingen skal svare til motorens mærkespænding. Udfør en 
korrekt jording.

CZ - Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na štítku motoru. Provést 
řádné uzemnění.

PL - Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce dla 
silnika. Należy zapewnić pompie należyte uziemienie.

SI - Omrežna napetost mora odgovarati oni, ki je označena na tablici motora. 
Izvesti dobro ozemljenje.

BG - Напрежението в мрежата трябва да отговаря на указаното върху 
табелката с данните на двигателя напрежение. Осъществете добро 
заземяване.

LV - Elektrotīkla spriegumam jāatbilst uz dzinēja plāksnītes norādītajai 
vērtībai. Nodrošiniet labu zemējumu.

CN - 主电压必须同电机数据标签上所示电压一致。 正确连接地线。

RS - Napon napajanja se mora podudarati sa onim na pločici pumpe. 
Napravite dobro uzemljenje.

HU - A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a motor adattábláján lévő 
értéknek. Alakítson ki jó védőföldelő csatlakozást.

UA - Перевірте, щоб напруга мережі електроживлення відповідала значенням на 
табличці маркування двигуна. Забезпечите надійне заземлення приладу.

SI  - Novaqua/Nova: podvodne električne črpalke, ki so v stanju črpati kalne vode brez vlaken  in to 
z ročnim ali avtomatskim delovanjem.  Lahko se uporabljajo tudi kot prenosne črpalke v slučaju 
nujnosti.

BG - Novaqua/Nova: потопени електропомпи, подходящи за изпомпването на мътни води без 
влакна, с автоматично или неавтоматично функциониране. Приложими и като преносими 
помпи за спешни ситуации.

LV - Novaqua/Nova:  šķiedru nesaturošā duļķaina ūdens pumpēšanai paredzēti iegremdējamie 
elektrosūkņi, kuri var darboties manuālajā vai automātiskajā režīmā. Tos var izmantot arī kā 
pārnesamos avārijas sūkņus.

CN - Novaqua/Nova: 潜水泵适用于输送无纤维的浑浊水，手动或自动运行。同样可以在紧急情况下
做便携式泵使用。

RS - Novaqua / Nova : potopne pumpe namenjene za pumpanje mutne vode bez sadržaja vlakana, 
sa manuelnim ili automatskim radom. Primenjive i kao prenosive pumpe za hitne slučajeve.

HU - Novaqua/Nova: merülő elektromos szivattyúk melyek rost nélküli szennyvíz szivattyúzására 
alkalmasak manuális vagy automatikus működéssel. Hordozható szivattyúként is alkalmazhatók 
szükséghelyzetekben.

UA - Novaqua/Nova: занурювальні електронасоси призначені для перекачування каламутних 
вод, що не містять волокон, з можливістю функціонування в ручному або автоматичному 
режимі. Можуть також використовуватись в якості переносних аварійних насосів.

SI - Feka: podvodne električne črpalke, ki lahko črpajo gnusno vodo iz septične jame v stalnih 
instalacijah in z avtomatskim delovanjem.

BG - Feka: потопяеми електропомпи, подходящи за изпомпването на изключително 
замърсени от отходната шахта води,  при неподвижни станции за изпомпване и с 
автоматично функциониране.

LV - Feka: bioloģisko filtru piesārņota ūdens pumpēšanai paredzēti stacionārie iegremdējamie 
elektrosūkņi, kas darbojas automātiskajā režīmā.

CN - Feka: 潜水泵适用于输送化粪池污水，可固定安装自动运行。

RS - Feka: potopne pumpe namenjene za pumpanje prljave vode iz septičkih jama, u fiksnim 
instalacijama i sa automatskim radom.

HU - Feka:  merülő elektromos szivattyúk melyek biológiai tartályból származó szennyes víz  
szivattyúzására alkalmasak fix installációval automatikus működéssel.

UA - Feka: занурювальні електронасоси для викачування стічних вод з біологічних ям в 
стаціонарних системах. Функціонують в автоматичному режимі.

PT - Novaqua/Nova: electrobombas submersíveis aptas para bombear 
águas turvas sem fibras, com funcionamento manual ou automático. 
Também utilizáveis como bombas portáteis para casos de emergência.

FI - Novaqua/Nova: Sähkökäyttöinen uppopumppu, jolla voidaan pumpata 
sameaa, kuidutonta vettä manuaalisesti tai automaattisesti. Voidaan 
hätätilanteessa käyttää kannettavana pumppuna.

DK - Novaqua/Nova: undervandspumper, der er egnede til manuel eller 
automatisk pumpning af grumset vand uden trævler. Kan også benyttes 
som transportable pumper i nødsituationer.

CZ - Novaqua/Nova: ponorná elektročerpadla vhodná pro čerpání 
zakalených vod bez vláken, s manuálním nebo automatickým provozem. 
Použitelná i jako přenosná čerpadla pro nouzové případy.

PL - Novaqua/Nova: podwodne pompy elektryczne przeznaczone do 
pompowania mętnych wód bez włókien,  uruchamiane ręcznie lub 
automatycznie. Stosowane również jako  pompy przenośne w sytuacjach 
awaryjnych.

PT -  Feka: electrobombas submersíveis aptas para bombear 
águas muito sujas de fossa séptica em instalações fixas e com 
funcionamento automático.

FI - Feka: Sähkökäyttöinen uppopumppu, jolla voidaan pumpata 
jätevettä likakaivosta kiinteänä järjestelmänä ja automaattisesti.

DK - Feka: undervandspumper, der er egnede til automatisk 
pumpning af spildevand fra kloakker i fastmonterede 
installationer.

CZ - Feka: ponorná elektročerpadla vhodná pro čerpání velmi 
špinavých kanalizačních vod s pevným nainstalováním a s 
automatickým provozem.

PL - Feka: podwodne pompy elektryczne przeznaczone do 
pompowania brudnych wód z dołów gnilnych,  instalowane na 
stałe i działające automatycznie.

MAX ON/OFF  20/h

TA C°   -10° C + 40° C

TF C°   0° C + 35° C 
(EN 60335-2-41 )

PT - A bomba que não apoia sobre uma base não pode suportar o peso 
das tubagens, que portanto deve ser suportado de maneira diferente.

FI - Pumppu, jota ei ole asennettu alustalle, ei kykene kannattamaan 
letkujen painoa. Tue letkut asianmukaisesti.

DK - Pumpen, der ikke hviler på en sokkel, er ikke i stand til at bære 
vægten af slangerne, som derfor skal understøttes på anden måde.

CZ - Čerpadlo, které není umístěné na základně nemůže být zatíženo 
vahou potrubí; tato váha musí být nesená jiným způsobem. 

PL - Pompa, która nie opiera się na żadnej bazie nie może utrzymać 
ciężaru przewodów, dlatego też powinien być on utrzymany w inny 
sposób.

SI - Črpalka, ki ne stoji na podnožju, ne zmore nositi teže cevovodov, zato 
morajo ti biti podprti na drug ustrezen način.

BG - Ако помпата не опира върху основа, тя не може да издържа и 
теглото на тръбопроводите, което трябва да се поддържа по друг 
начин.

LV - Ja sūknis nebalstās uz pamatnes, tas nevar atbalstīt cauruļvadu 
svaru, kas šajā gadījumā ir jāatbalsta savādāk.

CN - 位于底座的电机不能支撑管道的重量，必须另外提供支撑。

RS - Pumpa koja ne stoji na postolju ne može nositi težinu cevi, cevi se 
moraju podupreti na drugi način.

HU - Az a szivattyú mely nem támaszkodik fel egy bázispontra, nem tudja 
megtartani a csővezeték súlyát amit másként kell rögzíteni.

UA - Насос, який не стоїть на підставці, не може піддаватися навантаженню 
трубопроводів, яке повинно бути розподілено іншим чином.

PT - Os motores monofásicos estão providos de protecção termo-amperimétrica; 
ligam-se directamente à rede de alimentação.

FI - Yksivaihemoottorit on varustettu ylivirtasuojalla, ne voidaan kytkeä suoraan 
sähköverkkoon.

DK - De enkeltfasede motorer er udstyret med amperometrisk varmesikring. De 
sluttes direkte til strømmen.

CZ - Jednofázové motory jsou vybavené termo- ampérometrickou ochranou a 
připojují se přímo do napájecí sítě.

PL - Silniki jednofazowe posiadają bezpieczniki termiczno-amperometryczne i 
podłączane są one bezpośrednio do sieci elektrycznej.

SI - Enofazni motori imajo termično ampermeterno zaščito in se neposredno 
vključujejo na napojno omrežje.

BG - Еднофазните двигатели са снабдени с термо-амперометрична защита, 
те се свързват директно със захранващата мрежа.

LV - Vienfāzes dzinēji ir aprīkoti ar termoamperometrisko aizsardzību, tie tiek pa 
tiešo pievienoti elektrotīklam.

CN - 单相电机带有过载保护装置，且直接与主电源连接。

RS - Monofazni motori su opremljeni sa zaštitom od preopterećenja i povezuju se 
direktno na izvor napajanja.

HU - Az egyfázisú motorok hő/amper védelemmel vannak ellátva és közvetlenül 
csatlakoznak az elektromos hálózathoz.

UA - Однофазні двигуни оснащені термоамперметричним запобіжником і 
приєднуються безпосередньо до мережі електроживлення.

PT - Os motores trifásicos devem ser protegidos com um interruptor automático 
(p.ex. magnetotérmico) ajustado aos dados nominais da electrobomba.

FI - Kolmivaihemoottorit tulee suojata automaattikatkaisimella (esim. 
lämpömagneettinen), joka on kalibroitu sähköpumpun arvokilven arvoihin.

DK - De trefasede motorer skal beskyttes ved hjælp af en automatisk 
afbryder (eksempelvis en termomagnetisk afbryder), der er kalibreret i 
overensstemmelse med elektropumpens mærkedata.

CZ - Trojfázové motory musí být chráněné automatickým vypínačem (např.
magnetotermickým) tárovaným podle údajů na štítku elektročerpadla.

PL - Silniki trójfazowe muszą być zabezpieczeone przez wyłącznik automatyczny 
(np. magnetotermiczny ) wyregulowany do danych z tabliczki dla pompy.

SI - Trifazne motore je nujno zaščititi z avtomatskim prekinjalom (na primer:  
magnetotermičnim), ki mora biti umerjen na temelju podatkov, ki so označeni 
na tablici električne črpalke.

BG - Трифазните двигатели трябва да са защитени с автоматичен прекъсвач 
(напр. магнитотермичен ), нагласен по данните върху табелката на 
електропомпата.

LV - Трифазните двигатели трябва да са защитени с автоматичен прекъсвач 
(напр. магнитотермичен ), нагласен по данните върху табелката на 
електропомпата.

CN - 三相电机必须带有电机自动保护开关（如热磁开关）, 并与电泵数据盘上的所
有数据一致。

RS - Trofazni motori se moraju zaštititi sa automatskom sklopkom (magento-
termalni prekidač) podešenom na vrednost sa pločice uređaja.

HU - A háromfázisú motorokat automatikus megszakítóval kell védeni (pl. 
mágneses hővédelmivel)  amit az adattáblája szerinti értékre kell kalibrálni 
uređaja.

UA - Трифазні двигуни повинні бути забезпечені автоматичним вимикачем 
(наприклад, термомагнітним), відкаліброваним за значеннямзгідно табличці 
маркування електронасосу.

PT - Instalar, nas estações de bombagem fixas, um interruptor 
diferencial de alta sensibilidade( 0.03 A ).

FI - Asenna kiinteään pumppausasemaan erittäin herkkä 
vikavirtakytkin (0,03 A).

DK - Installér en jordfejlsafbryder med høj følsomhed (0,03 A) i de 
fastmonterede pumpestationer.

CZ - Nainstalovat, na čerpadlových stanicích, diferenciální vypínač s 
vysokou citlivostí ( 0.03 A ).

PL - Na stanowiskach ciągłego pompowania należy zainstalować 
wyłącznik dyferencjałowy o wysokiej czujności ( 0.03 A ).

SI - V stalne črpalne postaje, je potrebno postaviti diferencijalno 
prekinjalo visoke občutljivosti ( 0.03 A ).

BG - При неподвижните станции за изпомпване инсталирайте 
високочувствителен диференциален прекъсвач ( 0.03 A ).

LV - Fiksētajās sūkņu telpās uzstādiet augsti jutīgu ( 0,03 A ) 
diferenciālo slēdzi.

CN - 在固定的泵站安装一个高灵敏度的差动保护开关  (0.03A).
RS - U pumpnim stanicama instalirajte osetljivi diferencijalni prekidač 

(0.03 A).

HU - A fix módon telepített szivattyú állomásoknál nagy 
érzékenységű (0.03 A-es) differenciál kapcsolót kell installálni.

UA - В стаціонарних насосних системах необхідно встановити 
високочутливий диференційний вимикач (0,03 А).

PT - As electrobombas com interruptor de bóia são postas em 
funcionamento automaticamente, quando o nível da água subir.

FI - Uimurikytkimellä varustettu sähköpumppu käynnistyy 
automaattisesti, kun vedenpinta nousee.

DK - Elektropumperne med svømmeafbryder aktiveres automatisk, når 
vandniveauet stiger.

CZ - Elektročerpadla s plovákovým vypínačem se uvádí do provozu 
automaticky, když vystoupí hladina vody.

PL - Pompy elektryczne z wyłącznikiem pływakowym uruchamiają się 
automatycznie kiedy wzrasta poziom wody.

SI - Električne črpalke z plavajočim prekinjalom stopijo v pogon 
avtomatski čim se voda dvigne.

BG - Електропомпите с поплавъков прекъсвач трябва да се пускат 
в ход автоматично, когато нивото на водата започне да расте.

LV - Ar pludiņslēdža palīdzību vadāmie elektrosūkņi tiek iedarbināti 
automātiski, kad ūdens līmenis palielinās.

CN - 当水平面上升时带有浮子开关的电泵会自动启动。

RS - Pumpe sa automatskim plovkom se same uključuju kada se 
podiže nivo vode.

HU - Az úszókapcsolós szivattyúk automatikusan lépnek működésbe 
amikor emelkedik a vízszint.

UA - Електронасоси з поплавковим вимикачем запускаються 
автоматично при підвищенні рівня води.

PT - As electrobombas sem bóia são postas em funcionamento 
manualmente por um interruptor colocado a montante da tomada 
(não fornecido).

FI - Ellei sähköpumpussa ole uimuria, se käynnistetään käsin 
pistorasiaa ennen asennetulla katkaisimella (ei toimiteta).

DK - Elektropumperne uden svømmeafbryder aktiveres manuelt ved 
hjælp af en afbryder, der er monteret før stikket (medfølger ikke).

CZ - Elektročerpadla bez plováku jsou uvedená do provozu manuálně 
vypínačem umístěným nad držadlem (vypínač není součástí 
dodávky).

PL - Pompy elektryczne bez pływaka uruchamiane są ręcznie za 
pomocą wyłącznika znajdującego się w górnej części gniazdka 
(poza dostawą).

SI - Električne črpalke brez plovca stopijo v pogon ročno s pomočjo 
prekinjala, ki je postavljen na vrhu vtičnice (katera sicer ni v 
dobavi).

BG - Електропомпите без поплавък, се пускат в ход неавтоматично 
чрез прекъсвач, поставен върху контакта (не е доставен).

LV - Elektrosūkņi bez pludiņslēdža tiek iedarbināti manuāli ar slēdža 
palīdzību, kas atrodas pirms kontaktligzdas (nav piegādāts).

CN - 没有浮子开关的电泵由反向插座开关手动启动(未提供）。

RS - Pumpe bez plovka se startuju manuelno preko spoljnog prekidača 
(ne ide uz pumpu).

HU - Az úszókapcsoló nélküli szivattyúk mauálisan helyezhetők 
működésbe egy kapcsoló által mely az elektromos csatlakozó 
aljzat bemeneténél van (nem tartozék).

UA - Ел ектронасоси, не оснащені поплавком, запускаються вручну 
за допомогою вимикача, встановленого перед розеткою (не 
входить до комплкекту поставки).

PT - A electrobomba trifásica comandada por um interruptor de bóia 
deve ser alimentada através de um contador.

FI - Uimurikytkimellä ohjattu kolmivaiheinen sähköpumppu tulee 
liittää sähköverkkoon kontaktorin kautta.

DK - Den trefasede elektropumpe styres af en svømmeafbryder og 
skal forsynes ved hjælp af en kontaktor.

CZ - Trojfázové elektročerpadlo řízené plovákovým vypínačem musí 
být napájené prostřednictvím stykače.

PL - Pompa trójfazowa sterowana przez wyłącznik pływakowy musi 
być zasilana za pomocą licznka elektrycznego.

SI - Z trifazno električno črpalko upravlja plavajoče prekinjalo, in 
samo črpalko se mora napajati  preko števca.

BG - Трифазният вариант на електропомпата, управлявана от 
поплавък прекъсвач, трябва да се захранва чрез брояч.

LV - Ar pludiņslēdža palīdzību vadāmais elektrosūknis ir jābaro caur 
skaitītāju.

CN - 浮子开关控制的三相电机必须供有电流接触器。

RS - Trofazni uređaj kojim upravlja plovak mora se povezati preko 
AC kontaktora.

HU - Az úszókapcsolóval vezérelt háromfázisú szivattyút kapcsolón 
keresztül kell elektromosan táplálni.

UA - Трифазний електронасос, керований поплавковим 
вимикачем, повинен живиться за допомогою контактора.

PT - A electrobomba deve ser instalada em posição vertical e 
adequadamente mergulhada na água.

FI - Sähköpumppu tulee asentaa pystyasentoon ja upottaa 
riittävän syvälle veteen.

DK - Elektropumpen skal installeres lodret og være nedsænket på 
passende måde i vandet.

CZ - Elektročerpadlo musí být nainstalované ve vertikální poloze a 
řádně ponořené do vody.

PL - Pompę należy instalować w pozycji pionowej i należy ją 
odpowiednio zanurzyć w wodzie.

SI - Električno črpalko je nujno postaviti v navpični položaj in ona 
mora biti  ustrezno pogreznjena v vodi. 

BG - Електропомпата трябва да се инсталира във вертикално 
положение и подходящо потопена във водата.

LV - Elektrosūknis jāuzstāda vertikālajā stāvoklī un tas ir pareizi 
jāiegremdē ūdenī.

CN - 电泵必须垂直安装，完全浸没水中。

RS - Pumpa se instalira u vertikalnom položaju, dovoljno uronjena 
u vodu.

HU - Az elektromos szivattyút függőleges helyzetben kell 
installálni és megfelelően merüljön a vízbe

UA - Електронасос повинен бути встановлений у вертикальному 
положенні та повинен бути належним чином занурений у воду.

PT - Verificar se o sentido de rotação dos motores trifásicos está correcto. O sentido correcto 
fornece um débito superior. Caso contrário, inverter entre eles dois quaisquer dos condutores 
de fase, depois de desligada a bomba da rede de alimentação.        

FI - Tarkista kolmivaihemoottorin kiertosuunta. Kun suunta on oikea, virtausnopeus on suurempi. 
Ellei suunta ole oikea, katkaise sähköpumpun sähkö ja vaihda mitkä tahansa kaksi 
vaihejohdinta keskenään.

DK - Kontrollér rotationsretningen i de trefasede motorer. Den korrekte retning sikrer et optimalt 
flow.   I modsat fald kobles strømmen fra elektropumpen og to af de tre faseledere omkobles.

CZ - Zkontrolovat směr rotace u trojfázových motorů. Správný směr zaručuje vyšší přepravované 
množství. V opačném případě přehodit dva libovolné fázové vodiče, a to po odpojení 
elektročerpadla od sítě napájení.

PL - Sprawdzać kierunek obrotów w przypadku silników trójfazowych. Właściwy kierunek 
zapewnia największą wydajność. W przeciwnym razie należy przestawić między sobą dwa 
którekolwiek przewody fazowe, po uprzednim wyłączeniu pompy z sieci elektrycznej.

SI - Pri trifaznih motorih je nujno preveriti smer vrtenja. Pravilna smer dopušča večji pretok vode. V 
nasprotnem slučaju, preobrniti med njima katerikoli fazni prevodnik,  potem ko ste seveda izključili 
črpaljko iz električnega omrežja.

BG - Проверявайте посоката на въртене на трифазните двигатели. Правилната посока 
предоставя по-голям дебит.  В противен случай, разменете местата на които и да са два 
фазови проводника, след като изключите електропомпата от захранващата мрежа.

LV - Pārbaudiet trīsfāzu dzinēju griešanās virzienu. Pareizs griešanās virziens nodrošina lielāku 
ražīgumu. Pretējā gadījumā atvienojiet elektrosūkni no elektrotīkla un nomainiet vietām jebkurus 
divus fāzu vadus.

CN - 检查三相电机的转向。正确的转向可供应更大的流量。如果电机转向相反，拔掉泵的电源线调换
导线两极。

RS - Proverite smer obrtanja trofaznog motora. Ispravan smer obezbeđuje veći protok. Ako se pumpa 
okreće u pogrešnom smeru, isključite napajanje i promenite faze.

HU - Háromfázisú motoroknál ellenőrizze a forgásirányt. A helyes forgásirány nagyobb szállítási 
teljesítményt ad. Ellenkező esetben cseréljen fel egymás között két fázisvezetéket miután 
leválasztotta a szivattyút az elektromos hálózatról.

UA - Перевірте напрямок обертання трифазних двигунів. Правильний напрямок забезпечує 
більшу швидкість потоку. У разі, якщо напрямок обертання виявиться неправильним, 
необхідно поміняти місцями будь-яких два фазних дроти, попередньо відключивши 
електронасос від мережі електроживлення.

PT - Diâmetro aconselhado das 
tubagens:         

FI - Letkujen suositushalkaisija: 
DK - Anbefalet slangediameter: 
CZ - Doporučený průměr potrubí: 
PL - Zalecany przekrój przewodów 

kanalizacyjnych:
SI - Svetujemo sledeči premer cevi: 
BG - Препоръчан диаметър на 

тръбите: 
LV - Rekomendējams cauruļvada 

diametrs:
CN - 推荐管道直径

RS - Preporučeni prečnik cevi:

HU - Javasolt csővezeték átmérő:

UA - Рекомендований діаметр труб:

PT - Prever poços de alojamento com dimensões mínimas, 
considerando a quantidade de água que chega e o débito 
da bomba.

FI - Käytä mahdollisimman pieniä pumppukaivoja. Ota huomioon 
saapuva vesimäärä ja pumpun virtausnopeus.

DK - Begræns fordybningernes størrelse så meget som muligt. 
Tag højde for den tilførte vandmængde og pumpeflowet.

CZ - Předpokládat minimální rozměry úložních kanálků, brát při 
tom v úvahu množství přiváděné vody a průtokovou kapacitu  
čerpadla.

PL - Przygotować obsadowe studzienki kanalizacyjne o  
minimalnych rozmiarach, biorąc pod uwagę ilość wody 
dopływającej i wydajność pompy.

SI - Predviditi jaške za nastanišče v najmanjši veličini,
       upoštevajoč pri tem količino vode v pritoku, kakor tudi sam  
          pretok vode v črpalki.

BG - Предвидете резервоари с минимални размери, като имате 
предвид количеството постъпваща вода и дебита на помпата.

LV - Sekojiet tam, lai sūkņa uzstādīšanas akas izmēri atbilstu minimālajam vērtībām, ņemot vērā ūdens 
padevi un sūkņa ražīgumu.

CN - 保证泵坑最小直径，注意水的质量和泵的流量。

RS - Pumpa mora imati minimalni potreban prostor u jami, koji se mora obezbediti da bi ostvarila željene 
performanse.

HU - Gondoskodjon minimális méretű elhelyezési aknarészről, szem előtt tartva a beérkező víz 
mennyiségét és a szivattyú szállítási teljesítményét.

UA - Необхідно передбачити колодязі для розміщення насоса з мінімальними розмірами, враховуючи якість 
вхідної води та швидкість потоку насоса.

PT - Aprontar um suporte onde apoiar a bomba, no caso de poço com muita 
sujidade no fundo.

FI - Aseta pumppu tuen päälle, jos kaivon pohjalla on runsaasti likaa.
DK - Etablér en støtte til anbringelse af pumpen, hvis fordybningen er meget 

snavset.
CZ - Předpokládat použití suportu, kam by se elektročerpadlo postavilo, v 

případě studny s velkým množstvím nečistot na dně.
PL - W przypadkach studzienki ze znacznie zabrudzonym dnem należy 

zapewnić podstawę do oparcia pompy.
SI -  V prisotnosti na dnu zelo umazanega jaška, je potrebno predviditi 

ustrezno ležišče kjer nasloniti črpalko.
BG - Предвидете подставка за поставяне на помпата, при резервоар със 

значително замърсено дъно.
LV - Gadījumā, ja akas dibens ir būtiski piesārņots, sagatavojiet balsteni, lai 

atbalstītu sūkni.
CN - 如果安装泵的泵坑特别脏，请在泵下放置一个支撑座。

RS -  Ako se pumpa instalira u jamu gde je dno posebno prljavo, obezbedite 
oslonac na koji ćete staviti pumpu.

HU -  Ako se pumpa instalira u jamu gde je dno posebno prljavo, obezbedite 
oslonac na koji ćete staviti pumpu.

UA - Забезпечте опору, на якій слід встановити насос, якщо він буде 
розташований в ямі з брудним дном.
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PT - A electrobomba só pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado.       
FI - Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa purkaa sähköpumpun.
DK - Elektropumpen må kun afmonteres af specialuddannet og kvalificeret personale.
CZ - Elektročerpadlo může být demontováno výhradně specializovaným a kvalifikovaným 

personálem.
PL - Pompa może zostać wymontowana wyłącznie przez wyspecjalizowany i kwalifikowany 

personel.
SI - Električno črpalko lahko razstavlja le strokovno kvalificirano osebje.
BG - Електропомпата не може да се отмонтира, освен от специализирания и квалифицирания 

персонал.
LV - Elektrosūkni drīkst demontēt tikai specializētais un kvalificētais personāls.
CN - 电泵只能由合格的专业技术人员进行拆卸。

RS - Pumpu sme rastavljati samo obučeno osoblje.
HU - Az elektromos szivattyút tilos szétszerelni, kivéve a speciálisan  képzett személy általi 

szétszerelést.

UA - Електронасос може бути демонтований тільки спеціалізованим і кваліфікованим 
персоналом.

PT - Todas as intervenções de reparação e manutenção devem ser realizadas só depois de desligada a 
electrobomba da rede de alimentação.       

FI - Sähköpumpun sähkö tulee katkaista aina ennen korjauksia ja huoltoja.
DK - Alle former for reparation og vedligeholdelse må først finde sted, når strømmen er blevet koblet fra 

elektropumpen.
CZ - Všechny úkony oprav a údržby se musí provádět pouze až po odpojení elektročerpadla z napájecí 

sítě.
PL - Wszelkie naprawy lub czynności konserwacyjne mogą być wykonywane dopiero po  wyłączeniu  

pompy z sieci zasilania.
SI - Pri vsakem posegu popravljanja ali vzdrževanja se mora predhodno izključiti električno črpalko iz 

napojnega omrežja.
BG - Всички дейстия по ремонтирането и по поддържането в изправност трябва да се извършват 

само след като изключите електропомпата от захранващата мрежа.
LV - Pirms jebkādu remontdarbu vai tehniskās apkopes darbu veikšanas elektrosūknis ir jāatvieno no 

elektrotīkla.
CN - 一切维修和保养工作必须在切断泵的主电源后进行。

RS - Sve opravke i održavanja smeju se izvoditi samo nakon što je pumpa isključena sa napajanja.
HU - Valamennyi javítási és karbanatrtási művelet csak akkor végezhető el, miután lekötöttük a 

szivattyút az elektromos hálózatról.

UA - Всі операції по ремонту та технічному обслуговуванню повинні виконуватися тільки після 
від’єднання електронасоса від мережі електроживлення.

PT - Verificar que esteja sempre montado o filtro de aspiração.       
FI - Varmista, että imusuodatin on aina asennettu.
DK - Kontrollér altid, at sugefilteret er monteret.
CZ - Ujistit se, že je vždy namontovaný sací filtr.
PL - Upewnić się aby zawsze był zamontowany filtr  ssący.
SI - Vselej preveriti če je postavljen sesalni filter.
BG - Уверявайте се редовно, че всмукателният филтър е монтиран.
LV - Pārliecinieties, ka vienmēr ir uzstādīts iesūkšanas filtrs.
CN - 保证吸口滤网位置正确。

RS - Usisni filter mora uvek biti montiran.
HU - Győződjön meg arról, hogy mindig be van szerelve a szívóoldali szűrő.
UA - Завжди перевіряйте, щоб всмоктуючий фільтр був встановлений.

PT - O motor não arranca e não produz ruído.       
FI - Moottori ei käynnisty eikä pidä ääntä.
DK - Motoren starter ikke og udsender ikke støj.
CZ - Motor se neuvádí do chodu a nevydává žádný hluk.
PL - Silnik nie włącza sią i nie wydaje odgłosów.
SI - Motor ne stopi v pogon in se ne pojavljuje noben šum.
BG - Двигателят не се задейства и и не произвежда никакъв звук.
LV - Dzinēju nevar iedarbināt un nav dzirdams troksnis.
CN - 电机不启动，无噪音。

RS - Motor ne startuje i ne čuje se.
HU - A motor nem indul és nem ad működési hangot.
UA - Двигун не запускається та не видає звуків.

PT - Qualquer modificação não previamente autorizada isenta o fabricante de toda e qualquer 
responsabilidade.     

FI -  Kaikki muutokset, joille ei ole annettu ennakkovaltuutusta, vapauttavat valmistajan kaikesta 
vastuusta.

DK - Enhver ændring uden forudgående godkendelse fritager producenten for enhver form for 
ansvar.

CZ - Jakákoliv úprava, která nebyla autorizovaná předem, zbavuje výrobce jakékoliv zodpovědnosti.
PL - Wprowadzenie jakichkolwiek poprawek bez wcześniejszej autoryzacji zwalnia konstruktora od 

wszelkiej odpowiedzialności.
SI - Kakršnakoli sprememba brez predhodnega pooblastila odvezuje proizvajalca od vsakršne 

odgovornosti.
BG - Каквато и да е промяна, неоторизирана предварително, освобождава производителя от 

всякаква отговорност.
LV - Jebkura modifikācija, kura nav iepriekš atļauta, noņem no ražotāja jebkāda veida atbildību.
CN - 任何未经事先授权的产品改动生产厂家不负任何责任。

RS - Svaka izmena urađena bez odobrenja oslobađa proizvođača bilo kakve odgovornosti.
HU - Bármilyen módosítás, melyhez a gyártó nem járult hozzá előzetesen, felmenti őt mindennemű 

felelősségvállalás alóli.
UA - Будь-які неуповноважені зміни, внесені без попереднього дозволу, звільняють виробника 

від будь-якого виду відповідальності.

PT - A bomba não fornece líquido.   
FI - Pumppu ei syötä vettä.
DK - Pumpen udsender ikke væske.
CZ - Čerpadlo nevytlačuje.
PL - Pompa nie doprowadza.
SI - Črpalka ne črpa.
BG - Помпата не подава.
LV - Sūknis nepumpē.
CN - 泵不送水.

RS - Pumpa ne pumpa.
HU - A szivattyú nem szállít vizet.

UA – Насос не виконує подачу.

PT - A bomba não ferra.   
FI - Pumppu ei pysähdy.
DK - Pumpen standser ikke.
CZ - Čerpadlo se nezastavuje.
PL - Pompa nie wyłącza się.
SI - Črpalka se ne zaustavi.
BG - Помпата не престава да функционира.
LV - Sūkni nevar apturēt.
CN - 泵无法停止.

RS - Pumpa se ne zaustavlja.
HU - A szivattyú nem áll le.

UA - Насос не зупиняється.

PT - O débito è insuficiente.   
FI - Vettä syötetään liian vähän.
DK - Flowet er utilstrækkeligt.
CZ - Vytlačované množství je 

nedostatečné.
PL - Za mała wydajność pompy.
SI - Pretok črpalke je nedovoljen.
BG - Дебита е недостатъчен.
LV - Ražīgums nav pietiekošs.
CN - 泵流量不充分.

RS - Nedovoljan protok.
HU - Elégtelen a szállítási teljesítmény.

UA - Потік недостатній.

PT - A bomba pára depois de ter funcionado um pouco.   
FI - Pumppu pysähtyy toimittuaan vähän aikaa.
DK - Pumpen standser umiddelbart efter aktivering.
CZ - Čerpadlo se zastaví, když pracovalo pouze krátkou dobu.
PL - Pompa wyłącza się po krótkim czasie działania.
SI - Črpalka se zaustavlja po kratkem delovanju.
BG - Помпата престава да функционира след като поработи 

малко.
LV - Sūknis darbojas neilgu laiku un tad apstājas.
CN - 启动后很快停止工作.

RS - Pumpa staje nakon što je radila kraće vreme.
HU - A szivattyú rövid idejű működés után leáll.

UA - Насос зупиняється після короткочасного функціонування.

PT - No funcionamento normal a electrobomba não exige algum tipo de manutenção.    
FI - Sähköpumppua ei tarvitse huoltaa, jos sitä käytetään normaalisti.
DK - Ved normal brug er elektropumpen vedligeholdelsesfri.
CZ - Elektročerpadlo při běžné činnosti nevyžaduje žádný typ údržby.
PL - Pompa elektryczna podczas normalnego funkcjonowania nie wymaga żadnej konserwacji.
SI - Pri normalni uporabi, električna črpalka ne zahteva nobeno vrsto vzdrževanja.
BG - При нормалното функциониране,  електропомпата не се нуждае от никакво поддържане в 

изправност.
LV - Normālos darba apstākļos elektrosūknis neprasa tehnisko apkopi.
CN - 水泵正常运行不需要任何维护。

RS - U normalnim uslovima rada pumpa ne zahteva posebno održavanje.
HU - Normál működés esetén az elektromos szivattyú nem igényel semmiféle karbantartást.

UA - В нормальному режимі функціонування насос не потребує будь-яких технічних 
обслуговувань.

PT - Eventuais danos no cabo de alimentação exigem que ele não seja reparado, mas sim substituído, 
valendo-se de pessoal especializado e qualificado a fim de prevenir qualquer risco.    

FI - Jos sähköjohto vaurioituu, se tulee vaihtaa. Sitä ei saa korjata. Ota yhteys ammattitaitoiseen 
henkilöön välttääksesi vaaratilanteet.

DK - Eventuelle skader på forsyningskablet nødvendiggør udskiftning og ikke reparation af kablet. 
Indgrebet skal udføres af specialuddannet og kvalificeret personale for at forebygge alle risici.

CZ - Eventuelní poškození napájecího kabelu vyžaduje jeho kompletní výměnu, nikdy ne pouhou 
opravu; výměnu musí provést specializovaný personál, aby se předešlo jakémukoliv typu rizika.

PL - W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego nie należy go naprawiać lecz tylko  zastąpić 
go nowym, przy czym jego wymiany może dokonać wyłącznie wyspecjalizowany i kwalifikowany 
personel, dla uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka niebezpieczeństwa.

SI - Možne poškodbe na napojnem kablu zahtevajo njegovo nadomestitev ne pa popravilo, kajti 
poseg mora vselej opraviti  le strokovno kvalificirano osebje, tako da se izbegne vsaka mogoča 
nevarnost.

BG - Евентуалните щети по захранващия кабел налагат смяната му, а не поправката му, с 
помощта на специализиран и квалифициран персонал, за да се предотврати всякакъв риск.

LV - Gadījumā, ja barošanas vads ir bojāts, to nedrīkst labot, bet tas ir jānomaina, uzticot to 
specializētajam un kvalificētajam personālam, lai izvairītos no jebkāda riska.

CN - 如果电源线损坏必须更换，不能对其进行修理。更换必须由合格的技术人员进行操作以避免险情。

RS - Ako je kabl oštećen, mora se zameniti, a ne popravljati. Ovo mora izvršiti obučen, kvalifikovan 
personal da bi se izbegli bilo kakvi rizici.

HU - Az esetleges tápkábel károsodás a kábel cseréjét igényli és nem a javítását, specializált, képzett 
szakemberhez fordulva, hogy megelőzzünk minden kockázatot.

UA - У разі пошкодження шнура живлення його необхідно замінити, а не чинити. Щоб уникнути небезпеки, 
цю роботу має виконувати сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

A
PT - Verificar as ligações eléctricas.      
FI - Tarkista sähköliitännät.
DK - Kontrollér de elektriske tilslutninger.
CZ - Zkontrolovat elektrické připojení.
PL - Sprawdzić podłączenia elektryczne.
SI - Preveriti električne spoje.
BG - Проверете електрическото свързване.
LV - Pārbaudiet elektriskos savienojumus.
CN - 检查电源连接.

RS - Proverite električno povezivanje
HU - Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat
UA - Перевірте електропроводку

A
PT - A grelha de aspiração ou as tubagens 

estão obstruídas.      
FI - Imuritilä tai letkut ovat tukossa.
DK - Sugegitteret eller slangerne er 

tilstoppede.
CZ - Je ucpaná mřížka na sání nebo 

potrubí.
PL - Ruszt ssący lub rury kanalizacyjne są 

zapchane.
SI - Sesalna mrežica ali cevi so zamašene.
BG - Всмукателната решетка или 

тръбите са запушени.
LV - Lesūkšanas režģis vai cauruļvads ir 

aizsprostots.
CN - 吸口滤网或管道堵塞.

RS - Rešetka pumpe ili cevi blokirane.
HU - A szívórács vagy a csővezetékek 

eltömődtek.

UA - Вхідна сітка або трубопроводи 
забруднені/заблоковані.

A
PT - Verificar que a bóia se mova livremente.      
FI - Tarkista, että uimuri liikkuu esteettömästi.
DK - Kontrollér, at svømmeafbryderen kan 

bevæge sig frit.
CZ - Zkontrolovat, jestli se plovák může volně 

pohybovat.
PL - Sprawdzić czy pływak porusza się 

swobodnie.
SI - Preveriti če se plovec svobodno premika.
BG - Проверете, дали поплавъкът се движи 

свободно.
LV - Pārbaudiet, vai pludiņš var brīvi kustēties.
CN - 保证浮子开关活动自如.

RS - Obezbedite nesmetano pomeranje plovka.
HU - Ellenőrizze, hogy az úszókapcsoló 

szabadon mozog-e.

UA - Перевірити, щоб поплавок не був 
заблокований.

A
PT - Verificar se o sentido de rotação está correcto.      
FI - Tarkista, että kiertosuunta on oikea.
DK - Kontrollér, at rotationsretningen er korrekt.
CZ - Zkontrolovat správný směr rotace.
PL - Sprawdzić kierunek obrotów.
SI - Preveriti pravilno smer vrtenja.
BG - Проверете правилната посока на въртене.
LV - Pārbaudiet, vai griešanās virziens ir pareizs.
CN - 检查电机旋转方向是否正确。

RS - Proverite smer obrtanja motora.
HU - Ellenőrizze a helyes forgásirányt.

UA - Перевірте правильність напрямку обертання 
двигуна.

A
PT - O dispositivo de protecção termo-amperimétrica 

manda parar imediatamente a bomba devido à 
densidade e à temperatura do líquido.      

FI - Ylivirtasuoja pysäyttää pumpun välittömästi nesteen 
tiheyden tai lämpötilan vuoksi.

DK - Den amperometriske varmesikring afbryder pumpen 
straks som følge af væskens densitet og temperatur.

CZ - Zařízení termo-amperometrické ochrany zastaví 
okamžitě čerpadlo z důvodu hustoty a teploty kapaliny.

PL - Zabezpieczenie termiczno-amperometryczne 
wyłącza natychmiast pompę z racji na zagęszczenie i 
temperaturę cieczy.

SI - Zaščitna termoampermetrska naprava takoj zaustavi 
črpalko zaradi gostote in temperature tekočine.

BG - Термоампиметричният защитен механизъм 
прекъсва незабавно функционирането на помпата 
поради гъстотата и температурата на течността.

LV - Termoamperometriskā aizsargierīce momentāni aptur 
sūkni šķidruma blīvuma un temperatūras dēļ.

CN - 如输送液体过粘稠或温度过高，热过载

RS - Zaštita motora od preopterećenja zaustavlja pumpu 
usled neodgovarajuće gustine i  temperature fluida.

HU - Az emper/hő védelmi berendezés rögtön leállítja a 
szivattyút a folyadék sűrűsége és hőmérséklete miatt.

UA - Пристрій захисту від теплового перевантаження негайно 
зупиняє насос через щільність і температуру рідини.

B
PT - Verificar os fusíveis de protecção.       
FI - Tarkista suojasulakkeet.
DK - Kontrollér beskyttelsessikringerne.
CZ - Zkontrolovat ochranné pojistky.
PL - Sprawdzić bezpieczniki topikowe.
SI - Preveriti zaščitne varovalke.
BG - Проверете предпазните бушони.
LV - Pārbaudiet drošinātājus.
CN - 检查保险丝.

RS - Proverite osigurače.
HU - Ellenőrizze a védő biztosítékokat.
UA - Перевірте плавкі запобіжники.

B
PT - O impulsor está gasto ou obstruído.       
FI - Juoksupyörä on kulunut tai tukossa.
DK - Pumpehjulet er slidt eller tilstoppet.
CZ - Rotor je opotřebovaný nebo zadřený.
PL - Wirnik jest zużyty lub zapchany.
SI - Rotor je obrabljen ali zamašen.
BG - Роторът е изхабен или запушен.
LV - Spārnu rats ir nodilis vai aizsprostots.
CN - 叶轮磨损或卡住.

RS - Radno kolo pohabano ili blokirano.
HU - A járókerék kopott vagy eltömődött.

UA - Крильчатка зношена або заблокована.

B
PT - Verificar que a grelha de aspiração, 

o impulsor ou o tubo de compressão 
não estejam obstruídos ou 
encrostados.       

FI - Tarkista, ettei imuritilä, juoksupyörä 
tai paineletku ole tukossa tai 
karstoittunut.

DK - Kontrollér, at sugegitteret, 
pumpehjulet eller forsyningsslangen 
ikke er tilstoppet eller fastklemt.

CZ - Zkontrolovat, jestli nejsou sací mřížka, 
rotor nebo výtlakové potrubí ucpané 
nebo zanešené usazeninami.

PL - Sprawdzić czy ruszt zasysający, wirnik 
lub rura dopływowa nie są zapchane 
lub pokryte osadem kamiennym.

SI - Preveriti če sesalna  mrežica, rotor ali 
pretočna cev so zamašene  ali polne 
prevlek.

BG - Проверете дали всмукателната 
решетка,роторът или 
нагнетателната тръба не са 
запушени или замърсени от 
утайките.

LV - Pārbaudiet, vai iesūkšanas režģis, 
spārnu rats vai spiedējcaurule nav 
aizsprostota vai saspiesta.

CN - 确保滤网，叶轮或排水管道通畅

RS - Proverite da li su rešetka, radno kolo 
ili cevi blokirane.

HU - Ellenőrizze, hogy a szívórács, a 
járókerék vagy a nyomó csővezeték 
nincsenek-e eldugulva vagy 
nincsenek-e lerakódásoke.

UA - Перевірте, щоб вхідна решітка, 
крильчатка або напірний трубопровід 
не були забруднені або не мали 
нальотів.

C
PT - Verificar que a bóia se mova livremente.       
FI - Tarkista, että uimuri liikkuu esteettömästi.
DK - Kontrollér, at svømmeafbryderen kan 

bevæge sig frit.
CZ - Zkontrolovat, jestli se plovák může volně 

pohybovat.
PL - Sprawdzić czy pływak porusza się 

swobodnie.
SI - Preveriti če se plovec svobodno premika.
BG - Проверете, дали поплавъкът се движи 

свободно.
LV - Pārbaudiet, vai pludiņš var brīvi kustēties.
CN - 确保浮子开关活动自如.

RS - Obezbedite nesmetano pomeranje 
plovka.

HU - Ellenőrizze, hogy az úszókapcsoló 
szabadon mozog-e.

UA - Перевірте, щоб поплавок не був 
заблокований.

PT - O aparelho não pode ser utilizado por crianças de idade inferior a 8 anos e por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham experiência ou o 
conhecimento necessário, a não ser que elas sejam vigiadas ou depois de formadas relativamente 
à utilização segura do aparelho e à comprensão dos perigos respectivos. As crianças não devem 
brincar com o aparelho.       

FI -  Laitteen käyttö sallitaan yli 8-vuotiaille lapsille, toimintakyvyttömille tai kokemattomille henkilöille sekä 
muille henkilöille, jotka eivät tunne laitteen käyttöä riittävästi ainoastaan sillä ehdolla, että käyttöä 
valvotaan tai että heille on opetettu laitteen turvallinen käyttö ja että he ymmärtävät siihen liittyvät 
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

DK - Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og af personer med fysiske eller mentale handicaps eller 
uden erfaring eller kendskab til brugen af apparatet, hvis dette sker under opsyn, eller hvis disse har 
modtaget sikker instruktion i brugen af apparatet og forstået de risici, der er forbundet hermed. Børn 
må ikke lege med apparatet.

CZ - Zařízení nemohou používat děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem 
nebo pokud nebyli o bezpečném používání a o souvisejících nebezpečích zařízení poučeny. Dětem je 
zakazáné hrát si se zařízením.

PL - Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych, a także przez osoby nie posiadające wiedzy i 
doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane na temat bezpiecznego 
korzystania z urządzenia i na temat zagrożeń związanych z jego nieprawidłowym użytkowaniem. 
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

SI - Naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, niti osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali 
duševnimi zmožnostmi ter osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so 
bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo, kakšne so možne nevarnosti. Otroci se ne smejo 
igrati z napravo.

BG - Уредът не може да се използва от деца на възраст под 8 години и лица с намалена физическа, 
сетивна или психическа способност или при липса на опит или познания, ако същите не са 
под надзор или след като са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и 
осъзнаването на присъщите му опасности. Децата не трябва да си играят с уреда.

LV - Ierīci nedrīkst izmantot bērni mazāki par 8 gadiem un personas ar samazinātām fiziskām, maņas 
un prāta spējām, vai arī personas bez pieredzes vai nepieciešamām zināšanām, ja nu tikai tās tiek 
uzraudzītas vai arī pēc tam, kad tās saņēma informāciju attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu un ar 
tās saistītām briesmām. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

CN - 8岁以下的儿童不得使用该设备。在无专业人员的监督，未提前阅读设备使用的安全说明或没有知悉使
用设备可能会产生的危险的前提下，身体能力、感觉能力或精神能力差，缺乏经验或缺乏一定专业知识
的人员不得使用该设备。禁止儿童玩耍本设备。

RS - Uređaj ne smeju da koriste djeca mlađa od 8 godina ni lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili 
mentalnim spopsobnostima kao ni lica koja nemaju dovoljno iskustva ili znanja, osim u slučaju da su 
pod nadzorom ili su dobili uputstva o bezbednoj upotrebi aparata i razumjevanju inherentnih opasnosti. 
Djeca ne smiju da se igraju s aparatom.

HU - Nyolc év alatti gyermekek, csökkent fizikai, érzéki vagy mentális képességű személyek, valamint 
mindazok akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, önálóan vagy felügyelet 
nélkül nem használhatják a műszert vagy anélkül, hogy megfelelő felkészítést kaptak volna a műszer 
biztonságos használatára és a használatból eredő veszélyekre vonatkozóan. A gyermekeknek tilos a 
műszerrel játszani.

UA - Не допускається використання приладу дітьми молодше 8 років і особами з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, що не мають досвіду 
та необхідних знань, без належного догляду за ними або без попереднього інструктажу щодо 
безпечного використання приладу і ознайомлення з можливими, пов’язаними з ним ризиками. 
Забороняються ігри дітей з приладом.

PT - Prever cabos de alimentação tipo H05 RN-F para uso interno e de tipo 
H07 RN-F para uso externo ( ≥ 10 mt ) completos de ficha.        

FI - Käytä sisätiloissa H05 RN-F -tyypin sähköjohtoa ja ulkotiloissa H07 RN-F 
-tyypin sähköjohtoa (≥ 10 m), jotka on varustettu pistokkeella.

DK - Benyt forsyningskabler med type H05 RN-F (til indendørs brug) eller med 
type H07 RN-F (til udendørs brug) (≥ 10 m) med stik.

CZ - Předpokládat napájecí kabely typu H05 RN-F pro  použití v interiérech a 
typu H07 RN-F pro pro externí použití ( ≥ 10 mt ), vybavené zástrčkou.

PL - Zapewnić przewody elektryczne typu H05 RN-F do użytku wewnętrzengo i 
typu H07 RN-F do użytku zewnętrznego ( ≥ 10 mt ) zakończone wtyczką.

SI - Predviditi napojne kable vrste H05 RN-F za notranjo uporabo ter  vrste H07 
RN-F za zunanjo uporabo ( ≥ 10 m.) skupaj z vtikačem.

BG - Предвидете захранващи кабели от вида H05 RN-F  за вътрешна 
употреба и от вида H07 RN-F за употреба навън (≥ 10 м), снабдени с 
щепсел.

LV - Sagatavojiet iekšējai lietošanai paredzētus H05 RN-F tipa barošanas 
vadus un ārējai lietošanai paredzētus H07 RN-F tipa barošanas vadus ( ≥ 
10 metri ), kas aprīkoti ar kontaktdakšu.

CN - 室内使用H05 RN-F型电源线，室外使用H07 RN-F型（≥10mt），安好插
头。

RS - Obezbedite kablove tipa H05 RN-F za upotrebu u unutrašnjem prostoru 
odnosno kablove H07 RN-F (>10 mt) za spoljačnju  potrebu u kompletu 
sa utikačem.

HU-  Gondoskodjon H05 RN-F típusú kábelről belső térben való használatra és H07 
RN-F típusúról külső térre ( ≥10 mt ) kompletten csatlakozó dugóval.

UA - Забезпечте силові кабелі живлення типу H05 RN-F для внутрішнього 
монтажу і типу H07 RN-F для зовнішнього монтажу ( ≥10 м), обладнані 
вилкою.

PT - Para cabos de alimentação sem ficha, prever um dispositivo de desactivação da rede 
de alimentação (p.ex. magnetotérmico) com contactos de separação de pelo menos 
3 mm. Por cada pólo..        

FI - Ellei sähköjohdossa ole pistoketta, asenna suojakatkaisin (esim. lämpömagneettinen), 
jonka jokaisen navan kosketusväli on vähintään 3 mm.

DK - Hvis forsyningskablerne ikke er udstyret med stik, er det nødvendigt at installere en 
afbryder (eksempelvis en termomagnetisk afbryder) med indbyrdes kontaktafstand på 
min. 3 mm pr. Pol.

CZ - U napájecích kabelů bez zástrčky předpokládat zařízení pro odpojení od napájecí sítě 
(např.magnetotermickou pojistku) s dělícími kontakty alespoň 3 mm pro každý pól.

PL - Dla przewodów elektrycznych bez wtyczki należy zapewnić przyrząd wyłączający z 
sieci zasilania ( np. magnetotermiczny ) ze stykami segmentowymi co najmniej 3 mm. 
dla każdego z biegunów.

SI - Pri napojnih kablih brez vtikača predviditi napravo, katera izključuje napojno omrežje 
(na primer: termomagnet) s spojnimi separatori od najmanj 3 mm. za vsak  pol.

BG - За захранващи кабели без щепсел, предвидете механизъм за изключване от 
захранващата мрежа (напр. магнитоттермичен)  при разстояние на контактите 
поне 3 мм. за всеки полюс.

LV - Gadījumā, ja tiek izmantoti barošanas vadi bez kontaktdakšas, uzstādiet ierīci 
atvienošanai no elektrotīkla ( piemēram, magnetotermisko ), kurai atvienotajā stāvoklī 
attālums starp kontaktiem katram polam ir vismaz 3 mm.

CN - 没有插头的电线，应有一个可以切断主电源的装置（例如： 磁热开关）分别距离两个
电极至少3毫米。

RS - Za kablove bez utikača, obezbedite uređaj koji će prekidati napajanje (magneto 
termalni uređaj) sa kontaktorima od najmanje 3 mm za svaki pol.

HU - A csatlakozó dugó nélküli kábelekhez  ki kell építeni egy hálózatról való lekapcsolási 
lehetőséget (pl. mágneses hővédelmi kapcsolót) legalább 3 mm-es érintkező távolsággal.

UA - Для кабелів електроживлення, не оснащених вилкою, необхідно передбачити пристрій 
відключення від мережі електроживлення (наприклад, термомагнітний вимикач) з 
відстанню між контактами не менше 3 мм. для кожного полюса.

PT - Granulometria e profundidade mínima de calado.        
FI - Rakeisuus ja minimiupotussyvyys.
DK - Kornstørrelse og min. Sugedybde.
CZ - Granulometrie, minimální sací výška.
PL - Granulometria i minimalna głębokość zanurzania.
SI - Najmanjša granulacija in globina ugreza.
BG - Минимален гранулометричен анализ и дълбочина на 

засмукване.
LV - Granulometrija un minimālais iegrimšanas dziļums.
CN - 粒度测定和最小抽水深度。

RS - Prečnik čestica i minimalna dubina.
HU - Szemcseméret és minimális merülési mélység.

UA - Гранулометрія і мінімальна глибина водозабору.

PT - Em Novaqua, Nova e Feka 600 está presente um orifício de respiro contra a 
cavitação. Com a bomba em funcionamento são normais pequenas perdas de 
água.        

FI - Novaqua, Nova ja Feka 600 -pumpuissa on kavitaation estävä ilmareikä. 
Pumpun toiminnan aikana ulostihkuva vesi on normaalia.

DK - Novaqua, Nova og Feka 600 er udstyret med et udluftningshul til forebyggelse 
af kavitation. Mindre vandlækager er normale, når pumpen er aktiveret.

CZ - Na Novaqua, Nova a na Feka 600 je přítomný odvzdušňovací otvor, který 
zabraňuje kavitaci. Je normální, že při činnosti z čerpadla uniká malé množství 
vody.

PL - Novaqua, Nova i Feka 600 posiadają już otwór wentylacyjny przeciwwklęsający. 
Drobne wydzielanie się wody podczas działania pompy jest zjawiskiem 
normalnym.

SI - V tipu Novaqua, Nova in  Feka 600 je prisotna izdušna odprtina proti kavitacije.
Ko je črpalka v pogonu majhni izlivi vode so normalni.

BG - При Novaqua, Nova и Feka 600 е налице антикавитационен изпускателен 
въздушен отвор. При функционираща помпа е нормално да се получи леко 
изтичане на вода.

LV - Modeļi Novaqua, Nova un Feka 600 ir aprīkoti ar ventilācijas atveri aizsardzībai 
pret kavitāciju. Nelielas ūdens noplūdes sūkņa darbības laikā tiek uzskatītas par 
normālām.

CN - Novaqua, Nova 和Feka 600 均有气孔以避免气穴现象，水泵工作时有少量的水
从气孔滴出属正常现象

RS - Kod modela Novaqua, Nova i Feka 600 postoji ventilacioni otvor protiv pijave 
kavitacije. Mala curenja vode su normalna pojava tokom rada pumpe.

HU -  A Novaqua, Nova és Feka 600 típusoknál ki van építve egy leürülés elleni levegő 
lefúvató furat.  Kismértékű vízszivárgás normálisnak számít amikor a szivattyú 
működésben van.

UA - В моделях Novaqua, Nova і Feka 600 є вентиляційний отвір проти кавітації. 
Невеликі витоки води є нормальними, коли насос працює.

PT - O comprimento do cabo de alimentação limita a profundidade de imersão da bomba.        
FI - Pumpun upotussyvyys riippuu sähköjohdon pituudesta.
DK - Forsyningskablets længde begrænser pumpens nedsænkningsdybde.
CZ - Délka napájecího kabelu omezuje hloubku ponoření čerpadla.
PL - Długość przewodu elektrycznego warunkuje głębokość zanurzenia pompy.
SI - Dolžina napojnega kabla omejuje globino potapljanja črpalke.
BG - Дължината на захранващия кабел ограничава дълбочината на потапяне на помпата.
LV - Barošanas vada garums ierobežo sūkņa iegremdēšanas dziļumu.
CN - 水泵电线长度会限制水泵下潜深度。

RS - Dužina kabla ograničava dubinu potapanja pumpe.

HU - Az elektromos  tápkábel hossza lehatárolja a szivattyú merülési mélységét.

UA - Довжина кабелю електроживлення обмежує глибину занурення насоса.

NOVAQUA 180 - NOVAQUA 200
NOVAQUA 300 - NOVAQUA 600

NOVA 180 - NOVA 200
NOVA 300 - NOVA 600

FEKA 600

RS: Znak Potvrde o usaglašenosti:
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P0814081000

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
6 Gilbert Court Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester Essex C04 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11 D - 47918 Tönisvorst - 
Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0 
Fax +49 2151 82136-36
DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700
DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4 
Col. Hipódromo Condesa, 
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS BV
‘tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com        
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PumpS INC. 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002 
Fax 1-843-797-3366
OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS South Africa 
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4 
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl
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Feka 600

NOVA 600

NOVAQUA 600

NOVAQUA / NOVA 180 5 mm

NOVAQUA / NOVA 200 5 mm

NOVAQUA / NOVA 300 10 mm

NOVAQUA / NOVA 600 10 mm

FEKA 600 25 mm

Min.

NOVAQUA / NOVA 180

77 mm (AUT)

8 mm

NOVAQUA / NOVA 200 8 mm

NOVAQUA / NOVA 300 85 mm

NOVAQUA / NOVA 600
190 mm (AUT)

38 mm

FEKA 600 190 mm (AUT)

38 mm

MANUTENÇÃO - HUOLTO - VEDLIGEHOLDELSE - ÚDRŽBA 
KONSERWACJA - VZDRŽEVANJE - ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ

TEHNISKĀ APKOPE - 维护 - ODRŽAVANJE I PROBLEMI U RADU - 
KARBANTARTÁS - ОБСЛУГОВУВАННЯ    
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DADOS TÉCNICOS - TEKNISET TIEDOT - TEKNISKE DATA - TECHNICKÉ ÚDAJE
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  IT - L’installazione, l’allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere 
eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali 
e locali vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni farà decadere ogni 
diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.

FR - L’installation, le branchement électrique et la mise en service doivent être 
exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité 
générales et locales en vigueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre 
tout droit à la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.

GB - Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by  
skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in 
force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal 
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance 
under guarantee.

DE - Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung müssen von Fachpersonal 
unter Einhaltung der allgemeinen und örtlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen. 
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann Personen- und Sachschäden 
verursachen und lässt außerdem jeden Garantieanspruch verfallen.

NL - De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden 
uitgevo erd door gespecialiseerd personeel, overeenkomstig de geldende 
algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Het veronachtzamen van deze 
voorschriften doet ieder recht op garantie vervallen en brengt bovendien gevaar 
met zich mee voor personen en voorwerpen.

ES - Tanto la instalación como la conexión eléctrica y la puesta en ejercicio serán 
llevadas a cabo por personal cualificado en el cumplimiento de las normas de 
seguridad generales y locales en vigor. El incumplimiento de las presentes 
instrucciones anulará todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantía, 
además de poner en peligro tanto a las personas como a las cosas.

SE - Installation, elanslutning och idrifttagande ska endast göras av specialiserad personal enligt gällande 
allmänna och lokala säkerhetsföreskrifter. Försummelse av dessa anvisningar gör att garantin 
upphävs. Försummelse kan även utsätta personer och saker för fara.

GR - Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε λειτουργία της αντλίας , πρέπει να εκτελεστούν 
από εξειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και γενικούς κανόνες 
ασφαλείας. Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα ατόμων και 
αντικειμένων και έχει σαν επακόλουθο τη διακοπή ισχύος της εγγύησης.

TR - Kurma, elektrik bağlantısı ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yürürlükte olan güvenlik 
standartlarına uygun şekilde uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu bilgilere uyulmaması, 
kişi ve nesneleri tehlikeye atmaktan başka, garanti hususunda her hakkın düşmesine sebep olur.

SK - Inštalácia, elektrické napojenie a uvedenie do chodu musí previesť odborný personál, rešpektujúc 
platné všeobecné a miestne bezpečnostné normy. Pri nedodržaní návodu sa záruka stáva neplatnou 
a okrem toho sa vystavia nebezpečiu osoby a predmety.

RU - Монтаж, электрические соединения и запуск в эксплуатацию должны осуществляться 
специализированным персоналом с соблюдением общих и местных действующих правил 
по безопасности. Несоблюдение данных инструкций анулирует право на гарантийное 
обслуживание, а также подвергает опасности персонал и оборудование.

RO - Instalarea, racordarea electrică şi punerea în funcţiune trebuie să fie executate de către un personal 
specializat prin respectarea normelor de siguranţă generale şi locale în vigoare. Nerespectarea 
prezentelor instrucţiuni va face să decadă orice drept de garanţie, în afara faptului că constituie un 
pericol pentru persoane şi lucruri.

LT  - Montavimas, elektros sujungimai ir paleidimo derinimo darbai turi būti atliekami kvalifikuotų 
darbuotojų, laikantis bendrų ir vietinių saugumo reikalavimų. Šių instrukcijų nesilaikymas ne tik sukelia 
riziką asmeniniam saugumui bei įrangos sugadinimui, bet ir panaikina teises į garantinį aptarnavimą.
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  IT - L’elettropompa non può essere utilizzata in piscine, stagni, bacini con presenza di persone o per il 
pompaggio di idrocarburi ( benzina, gasolio, oli combustibili, ecc. ) secondo le norme antinfortunistiche 
vigenti in materia.

FR - L’électropompe ne peut pas être utilisée dans des piscines, des étangs ou des bassins en présence 
de personnes ni pour le pompage d’hydrocarbures (essence, gasoil, huiles combustibles, etc.) suivant 
les normes de prévention des accidents en vigueur.

GB - The electropump cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present, 
or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, etc.) in accordance with the accident-
prevention regulations in force.

DE - Laut der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften darf die Elektropumpe nicht in Schwimmbecken, 
Teichen, Becken mit Präsenz von Personen oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen  (Benzin, 
Gasöl, Heizölen, usw.) eingesetzt werden.

NL - De elektropomp mag niet gebruikt worden in zwembaden, vijvers, waterbekkens waar personen 
komen of voor het oppompen van koolwaterstoffen ( benzine, gasolie, stookolie, etc) overeenkomstig 
de toepasselijke geldende normen voor ongevallenpreventie.

ES - Con arreglo a las normas anti-accidentes vigentes en materia, la electrobomba no podrá ser 
utilizada en piscinas, estanques ni depósitos con presencia de personas,  y tampoco para bombear 
hidrocarburos ( gasolina, gasóleo, aceites combustibles, etc. ). 

SE - Elpumpen får inte användas i simbassänger, pölar eller dammar när det finns personer i dessa eller för 
pumpning av kolväte (bensin, diesel, pannolja o.s.v.) enligt gällande säkerhetsföreskrifter. 

GR -Σύμφωνα με τους κείμενους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, η ηλεκτρική αντλία δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πισίνες, λιμνάζοντα νερά, δεξαμενές όπου υπάρχουν άτομα ή για την άντληση 
υδρογονανθράκων  ( βενζίνη, πετρέλαιο, καύσιμα λάδια, κλπ). 

TR - Elektro pompa, konuya ilişkin yürürlükte olan iş kazalarını önleme  kurallarına göre, havuzlarda, 
durgun sularda, kişilerin bulunduğu havzalarda veya hidrokarbür (benzin, mazot, yanıcı yağlar, v.s.) 
pompalanması için kullanılamaz.

SK - Elektrické čerpadlo nemôže byt’ používané v bazénoch, rybníkoch, vodných nádržiach s prítomnost’ou 
osôb alebo na čerpanie uhľovodíkov (benzín, nafta, vykurovacie oleje atď.) podľa platných 
bezpečnostných noriem vo veci. 

RU - Электронасос не может быть использован в бассейнах, прудах, заливах в присутствии людей 
или для перекачивания углеводородов (бензина, дизеля, топливных масел и т.д.) в соответствии 
с нормативами по предотвращению несчастных случаев, действующих в данной области. 

RO - Electropompa nu poate fi utilizată în piscine, lacuri, bazine în prezenţa persoanelor, sau pentru 
pomparea de hidrocarburi ( benzină, motorină, uleiuri combustibile, etc. ) conform normelor 
antiaccidente în materie care sunt în vigoare.

LT - Siurblys negali būti naudojamas plaukiojimo baseinuose, tvenkiniuose ar talpose kuriuose yra žmonių, 
arba siurbti angliavandenilius (benziną, dyzelinį kurą, suskystintą kurą ir t.t.) vadovaujantis saugumo 
technikos reikalavimais. 

 IT - L’elettropompa non deve mai funzionare a secco.
FR - L’électropompe ne doit jamais fonctionner à sec.
GB - The electropump must never be run when dry.
DE - Die Elektropumpe darf auf keinen Fall trocken funktionieren.
NL - De elektropomp mag nooit droog lopen.
ES - La electrobomba no deberá nunca funcionar en seco.
SE - Elpumpen får inte torrköras. 
GR - Η ηλεκτρική αντλία δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί χωρίς νερό.
TR - Elektro pompa hiç bir zaman kuru çalışmamalıdır.
SK - Elektrické čerpadlo nesmie byt’  nikdy v prevádzke nasucho. 
RU - Электронасос никогда не должен работать всухую.
RO - Electropompa nu trebuie să funcţioneze niciodată pe uscat.
LT - Nepaleiskite sauso siurblio sausa eiga.

  IT - Se l’elettropompa è stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquarla, dopo l’uso, con un 
potente getto d’acqua.

FR - Si l’électropompe a été utilisée avec des substances qui ont tendance à se déposer, la rincer après l’emploi 
avec un puissant jet d’eau.

GB - If the electropump has been used with substances that tend to form a deposit, rinse it after use with a 
powerful jet of water.

DE - Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muss sie nach dem 
Gebrauch mit einem kräftigen Wasserstrahl durchgespült werden.

NL - Als de elektropomp gebruikt is met bestanddelen die de neiging hebben zich af te zetten, de pomp daarna 
met een krachtige waterstraal schoonspoelen.

ES - De utilizarse la electrobomba con sustancias que tienden a depositarse, habrá que aclararla con un chorro 
fuerte de agua tras su empleo. 

SE - Om elpumpen används för pumpning av ämnen som normalt ger beläggningar ska den spolas av med en 
stark vattenstråle efter användning. 

GR - Αν η ηλεκτρική αντλία χρησιμοποιήθηκε με ουσίες που καθιζάνουν, ξεπλύνετέ την μετά τη χρήση με ισχυρή 
εκτόξευση νερού.

TR - Elektro pompanın birikim eğilimi gösteren maddeler ile kullanılmış olması halinde, kullanım sonrası bunu 
kuvvetli bir su jeti ile durulayınız.

SK - Ak bolo elektrické čerpadlo použité na látky, ktoré majú tendenciu usadzovania sa, tak je treba ho po použití 
opláchnut’ silným prúdom vody. 

RU - Если электронасос использовался для перекачивания веществ, образующих налеты, необходимо 
промыть его после эксплуатации сильной струей воды.

RO - Dacă electropompa a fost utilizată cu substanţe care tind să se depoziteze, limpeziţi-o, după folosire, cu un 
jet puternic de apă.

LT - Jeigu siurblys buvo naudojamas skysčiui, kuriame formuojasi nuosėdos, po darbo išplaukite siurblį stipria 
vandens srove.

  IT - La pompa che non appoggia su una base non può sorreggere il peso 
delle tubazioni il quale dev’essere sostenuto diversamente. 

FR - La pompe qui n’est pas en appui sur une base ne peut pas soutenir le 
poids des tuyaux, celui-ci doit donc être soutenu d’une autre manière.

GB - The pump which does not stand on a base cannot support the weight 
of the pipes, which must be supported in some other way.

DE - Wenn die Pumpe nicht zuverlässig gestützt wird ist sie nicht in der 
Lage, das Gewicht der Rohre zu tragen, die in diesem Fall separat 
gesichert werden müssen.

NL - Als de pomp niet op een ondergrond steunt, kan hij het gewicht van 
de leidingen niet dragen. Dit moet dan op een andere manier worden 
ondersteund.

ES - Si la bomba no se encuentra apoyada sobre una base no puede 
soportar el peso de las tuberías, por lo que éstas se deberán 
sostener de manera diversa.

SE - Pumpen som inte är försedd med någon stödbas klarar inte rörens 
vikt. Rören måste därför stödjas på annat sätt.

GR - Οι αντλίες που έχουν μια βάση έδρασης, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των σωληνώσεων, που 
συνεπώς πρέπει να στηριχτούν με διαφορετικό τρόπο. 

TR - Bir taban üzerine yaslanmayan pompa boruların ağırlığını taşıyamaz; bundan dolayı boruların ağırlığının 
farklı şekilde desteklenmesi gerekir.

SK - Čerpadlo nemá vlastnú základnú konštrukciu a preto nemôže niesť hmotnosť potrubia, pre ktoré je potrebné 
riešiť podperu inak.

RU - Насос, не устанавливаемый на основание, не может подвергаться нагрузке трубопроводов, которая 
должна быть распределена иным способом.

RO - Pompa care nu se sprijină pe o bază nu poate suporta greutatea conductelor care trebuie să fie susṭinută 
altfel.

LT - Siurblys, kuris nesiremia į pagrindą, negali išlaikyti vamzdžių, todėl jie turi būti prilaikomi kitokiu būdu.

  IT - Per lunghi periodi di inattività a temperatura inferiore a 0°C, assicurarsi che non ci siano 
residui d’acqua.

FR - En cas de longues périodes d’inactivité à une température inférieure à 0°C, s’assurer qu’il 
n’y a pas de résidus d’eau.

GB - For long periods of inactivity at a temperature below 0°C, ensure that there is no water 
residue.

DE - Wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C längere Zeit nicht betrieben wird, 
muss sichergestellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist.

NL - Controleer na lange periodes van stilstand bij temperaturen van beneden de 0°C of er 
geen waterresten in de pomp zijn achtergebleven.

ES - De mantener la electrobomba  inactiva por largos periodos con temperatura inferior a 0°C,  
comprobar que no queden en ella residuos de agua.

SE - Kontrollera att det inte finns vatten kvar i pumpen om den ska avställas under en längre tid 
vid en temperatur under 0 °C. 

GR - Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδράνειας, σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 0°C, 
βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν κατάλοιπα νερού.

TR - 0º C altında ısıda uzun süre kullanılmama halinde, su artıklarının bulunmadığından emin 
olunuz.

SK - Pred dlhšími obdobiami nečinnosti pri teplote nižšej ako 0°C je treba ubezpečiť sa o tom, 
či tam nie sú zvyšky vody.. 

RU - В случае длительного простоя при температуре ниже 0°C необходимо проверить, 
чтобы из насоса была полностью слита вода.

RO - Pentru perioade lungi de inactivitate la o temperatură de sub 0°C, asiguraţi-vă să nu 
existe reziduuri de apă.

LT - Ilgai nenaudojant siurblio, prie temperatūrų, žemesnių už 0 0C , užtikrinkite, kad siurblyje 
nėra vandens.

  IT - L’olio atossico, contenuto nella tenuta, può alterare le caratteristiche dell’acqua pura, se l’elettropompa 
dovesse avere delle perdite.

FR - L’huile atoxique, contenue dans la garniture d’étanchéité, peut altérer les caractéristiques de l’eau pure, si 
l’électropompe devait avoir des fuites.

GB - The non-toxic oil in the seal can alter the characteristics of pure water, if there should be any leaks in the 
electropump.

DE - Das in der Elektropumpe enthaltene Schmieröl der Dichtung ist ungiftig, kann aber 
bei eventuellen Undichtigkeiten die Merkmale des reinen Wassers verändern.

NL - De niet-giftige olie in de afdichting kan in geval van lekken in de elektropomp de 
eigenschappen van zuiver water veranderen.

ES - En el  caso de pérdidas de la electrobomba, el aceite atóxico contenido en la 
junta estanca puede alterar las características del agua pura.

SE - Den ogiftiga oljan som finns i tätningen kan ändra det rena vattnets egenskaper 
om elpumpen läcker. 

GR - Το ατοξικό λάδι που περιέχεται στο στεγανωτικό περίβλημα, μπορεί να αλλοιώσει 
τα χαρακτηριστικά του καθαρού νερού, σε περίπτωση διαρροών από την αντλία.

TR - Contada kapsanılan zehirsiz yağ, elektro pompanın sızıntı yapması halinde, saf 
suyun özellikleri üzerinde etki gösterebilir.

SK - Netoxický olej obsiahnutý v tesnení môže zment’charakteristiky čistej vody vtedy, 
keď by elektrické čerpadlo malo úniky.

RU - Нетоксичное масло, содержащееся в уплотнении, может изменить свойства 
чистой воды в случае его утечки из электронасоса.

RO - Uleiul netoxic, conţinut în etanşeizare, poate altera caracteristicile apei pure, în 
cazul în care electropompa ar avea pierderi.

LT  - Netoksinis tepalas likęs siurblyje, jam ištekėjus, gali pakeisti gryno vandens 
savybes.
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  IT - L’elettropompa è dotata di una maniglia per il trasporto utilizzabile anche per calare 
la stessa in scavi profondi per mezzo di una fune.

FR - L’électropompe est munie d’une poignée pour le transport, utilisable également 
pour la descendre dans des puits profonds au moyen d’une corde.

GB - The electropump is provided with a carrying handle which may also be used to 
lower it into deep holes with a rope.

DE - Die Elektropumpe ist mit einem Transportgriff ausgestattet, der auch verwendet 
werden kann, um die Pumpe mit Hilfe eines Seils in tiefe Gruben hinabzulassen.

NL - De elektropomp is voorzien van een handgreep voor transport die ook gebruikt 
kan worden om deze met een koord in een diepe put in de grond te laten 
zakken.

ES - La electrobomba está provista de asa para su transporte, que sirve asimismo 
para poder bajarla mediante una cuerda hasta excavaciones profundas.

SE - Elpumpen är utrustad med ett transporthandtag som även kan användas för att fira ned den i djupa schakt med 
en lina.

GR - Η ηλεκτρική αντλία είναι εφοδιασμένη με μια χειρολαβή για τη μεταφορά της ή για να την κατεβάζετε σε 
βαθιά φρεάτια με ένα συρματόσχοινο.

TR - Elektro pompa, bunun bir halat aracılığıyla derin kazılara da indirilmesi için kullanılabilen bir taşıma kulpu 
ile donatılmıştır.

SK - Elektrické čerpadlo je vybavené rukovät’ou na prepravu, použiteľnou aj na jeho spustenie do hlbokých 
výkopov pomocou lana.

RU - Электронасос оснащен ручкой для его переноса, которая служит также для опускания насоса в 
глубокие шахты на троссе.

RO - Electropompa este dotată cu un mâner pentru transport care se poate folosi şi pentru coborârea acesteia 
la mari adâncimi prin intermediul unei funii.

LT - Siurblys pateikiamas su rankenėle, kuri gali būti panaudojama nuleisti siurbliui į gilias duobes, pririšant 
virvę.

IT - L’elettropompa non deve mai essere trasportata, sollevata o fatta 
funzionare sospesa facendo uso del cavo di alimentazione. 

FR - L’électropompe ne doit jamais être transportée, soulevée ou mise en 
marche suspendue en utilisant le câble d’alimentation.

GB - The electropump must never be carried, lifted or made to operate 
hanging from its power cable.

DE - Die Pumpe auf keinen Fall am Kabel aufgehängt befördern, anheben 
oder funktionieren lassen.

NL - De elektropomp mag nooit aan de voedingskabel worden opgetild of 
getransporteerd, of werken terwijl deze aan de netkabel hangt.

ES - Nunca se transportará ni levantará la electrobomba por medio del 
cable de alimentación, ni tampoco se hará funcionar colgada del 
mismo.

SE - Använd aldrig elkabeln för att transportera eller lyfta elpumpen. Elpumpen ska inte heller sättas igång 
hängande i elkabeln.

GR - Δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρετε, να ανυψώνετε ή να κρεμάτε την ηλεκτρική αντλία, χρησιμοποιώντας το 
καλώδιο  ηλεκτροδότησης.

TR - Elektro pompa hiç bir zaman besleme kablosu kullanılarak taşınmamalı, kaldırılmamalı veya asılmış olarak 
çalıştırılmamalıdır.

SK - Elektrické čerpadlo nesmie byt’ nikdy prepravované, zdvíhané alebo v činnosti, zavesené s  použitím 
napájacieho kábla.

RU - Никогда не переносите, не поднимайте и не эксплуатируйте электронасос, держа его подвешенным 
на кабеле электропитания.

RO - Electropompa nu trebuie să fie niciodată transportată, ridicată sau pusă în funcţiune suspendată folosind 
cablul de alimentare.

LT - Siurblys niekada neturi būti nešamas, kilnojamas arba paliktas dirbti kabėdamas ant elektros kabelio.

IT - La tensione di rete deve corrispondere a quella di targa del motore. 
Eseguire un buon collegamento a terra.

FR - La tension de secteur doit correspondre à celle qui est indiquée sur 
la plaque du moteur. Effectuer une bonne mise à la terre.

GB - The mains voltage must be the same as that on the motor data 
plate. Make a good earth connection.

DE - Die Netzspannung muss dem am Typenschild des Motors  
angegebenen Wert entsprechen. Für die vorschriftsmäßige Erdung 
sorgen.

NL - De spanning van het elektriciteitsnet moet overeenkomen met die 
van het typeplaatje van de motor. Zorg voor een degelijke aarding.

ES - La tensión de red corresponderá a la indicada en la placa de datos 
del motor. Ejecutar una buena conexión de tierra.

SE - Nätspänningen ska överensstämma med motorns märkdata. Se till att jordanslutningen är effektiv.
GR - Η τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του 

κινητήρα. Εκτελέστε μια καλή γείωση.
TR - Şebeke gerilimi motor plakasında belirtilen gerilime uygun olmalıdır. İyi bir topraklama gerçekleştiriniz.
SK - Siet’ové napätie sa musí zhodovat’ s napätím uvedeným na štítku motora. Vykonat’ spoľahlivé uzemnenie.
RU - Проверить, чтобы напряжение электропитания сети соответствовало значению на паспортной 

табличке двигателя. Обеспечить надежное заземление агрегата.
RO - Tensiunea de reţea trebuie să corespundă cu cea de pe plăcuţa motorului. Excutaţi o bună legătură cu 

pământul.
LT - Tinklo įtampa turi būti tokia pati, kaip nurodyta ant gamyklinės siurblio duomenų lentelės. Gerai įžeminkite.

GR - Novaqua/Nova: υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες κατάλληλες για την άντληση θολερών υδάτων χωρίς 
ίνες, με αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Χρησιμεύουν και σαν φορητές αντλίες, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

TR - Novaqua/Nova: Manuel veya otomatik işlemeli, lifsiz bulanık suları pompalamaya uygun daldırılabilen 
elektro pompalar. Acil durumlarda portatif pompa olarak da uygulanabilirler.

SK - Novaqua/Nova:  ponorné elektrické čerpadlá sú vhodné na čerpanie kalných vôd bez vláknin s 
prevádzkou v ručnom alebo automatickom režime. Sú použiteľné aj ako prenosné čerpadlá v prípade 
núdzových situácií.

RU - Novaqua/Nova: погружные электронасосы предназначены для перекачивания мутных вод, 
не содержащих волокон, с возможностью функционирования в ручном или автоматическом 
режиме. Могут быть использованы также в качестве переносных аварийных насосов.

RO - Novaqua/Nova: electropompe submersibile adecvate pentru pomparea apelor tulburi fără fibre, cu  
funcţionare manuală sau automată. Aplicabile şi ca pompe portabile pentru cazuri de urgenţă.

LT -  Novaqua/Nova: panardinami siurbliai, tinkami siurbti drumstam vandeniui, be plaušų dirbantys 
rankiniu arba automatiniu režimu. Taip pat gali būti naudojami, kaip nešiojami, avariniai siurbliai.

GR - Feka: υποβρύχιες ηλεκτρικές αντλίες κατάλληλες για την άντληση ακάθαρτων υδάτων 
από βιολογικούς βόθρους, με σταθερή τοποθέτηση και αυτόματη λειτουργία.

TR - Feka: otomatik işlemeli ve sabit kurmalarda septik depolardan kirli suları pompalamaya 
uygun daldırılabilir elektro pompalar.

SK - Feka: ponorné elektrické čerpadlá sú vhodné na čerpanie špinavých vôd z biologických 
jám pri stálych inštaláciach a s prevádzkou v automatickom režime.

RU - Feka: погружные электронасосы для выкачивания сточных вод из биологических 
ям в стационарных системах. Функционируют в автоматическом режиме.

RO - Feka: electropompe submersibile adecvate pentru pomparea apelor murdare din groapa 
biologică în instalaţii fixe şi cu funcţionare automată.

LT -  Feka: panardinami siurbliai, tinkami siurbti nešvariam vandeniui iš fekalinių talpų 
stacionariose instaliacijose,  dirbantys automatiniame režime.

  IT - Novaqua/Nova: elettropompe sommergibili idonee per pompare acque torbide senza fibre, con 
funzionamento manuale o automatico. Applicabili anche come pompe portatili per casi di emergenza.

FR - Novaqua/Nova: électropompes submersibles indiquées pour le pompage d’eaux troubles sans fibres, 
avec fonctionnement manuel ou automatique. Applicables également comme pompes portatives de 
secours.

GB - Novaqua/Nova: submersible electropumps suitable for pumping turbid waters without fibres, with 
manual or automatic operation. Applicable also as portable pumps for emergency use.

DE - Novaqua/Nova: Tauchbare Elektropumpen zum Pumpen von trüben Wassern ohne Qfasern, mit 
manueller oder automatischer Funktion. Auch als tragbare Pumpen für Notfälle verwendbar.

NL - Novaqua/Nova: elektronische dompelpompen, geschikt voor het oppompen van troebel water zonder 
vezels, met handmatige of automatische bediening. Ook geschikt voor gebruik als draagbare pompen 
in noodgevallen.

ES - Novaqua/Nova: electrobombas  sumergibles  aptas para   bombear aguas turbias  sin  fibras, con 
funcionamiento   manual  o automático. Se emplean también como bombas portátiles para casos de 
emergencia.

SE - Novaqua/Nova: Manuella eller automatiska dränkbara elpumpar som är lämpliga för pumpning av 
grumligt vatten utan fibrer. Kan även användas som bärbara pumpar vid nödsituationer.

IT -  Feka: elettropompe sommergibili idonee per pompare acque luride da fossa biologica in 
installazioni fisse e con funzionamento automatico.

FR - Feka: électropompes submersibles indiquées pour le pompage d’eaux sales de fosse 
biologique en installations fixes et avec fonctionnement automatique.

GB - Feka: submersible electropumps suitable for pumping dirty water from septic tanks in 
fixed installations and with automatic operation.

DE - Feka: Tauchbare Elektropumpen zum Pumpen von Schmutzwassern aus biologischen 
Klärgruben in bleibenden Installationen und mit automatischer Funktion.

NL - Feka: elektronische dompelpompen geschikt voor het oppompen van onzuiver water 
van een septische put in vaste installaties en met automatische werking.

ES - Feka: electrobombas sumergibles aptas para bombear aguas negras de foso séptico en 
instalaciones fijas y con funcionamiento automático.

SE - Feka: Automatiska dränkbara elpumpar för fast installation som är lämpliga för 
pumpning av smutsigt vatten från avloppsbrunnar.

MAX ON/OFF  20/h

TA C°   -10° C + 40° C

TF C°   0° C + 35° C 
(EN 60335-2-41 )

  IT - I motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica, si 
collegano direttamente alla rete di alimentazione.

FR - Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-
ampérométrique et se branchent directement au secteur.

GB - Single-phase motors are provided with thermal overload protection and 
are connected directly to the power mains.

DE - Die einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Wärme- und 
Überspannungsschutz ausgestattet und können direkt an das Netz 
angeschlossen werden.

NL - De eenfasemotoren zijn uitgerust met een thermische 
overbelastingsbeveiliging en zijn rechtstreeks aan het elektriciteitsnet 
gekoppeld.

ES - Los motores monofásicos están provistos de protección termo-amperimétrica; se conectan directamente a 
la red de alimentación.

SE - Enfasmotorerna är utrustade med överhettnings- och ampereskydd som ansluts direkt till elnätet.
GR - Οι μονοφασικοί κινητήρες που είναι εφοδιασμένοι με θερμο-αμπερομετρική προστασία, συνδέονται 

απευθείας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
TR - Mono faz motorlar termo-ampermetre koruma ile donatılmış olup, doğrudan doğruya besleme şebekesine 

bağlanırlar.
SK - Jednofázové motory sú vybavené tepelno-ampérometrickou ochranou a pripájajú sa priamo na napájaciu 

siet’.
RU - Монофазные двигатели оснащены термоамперметрическим предохранением и подсоединяются к 

сети электропитания напрямую.
RO - Motoarele monofazice sunt dotate cu protecţie termo-ampermetrică, se racordează direct la reţeaua de 

alimentare.
LT - Vienfaziai varikliai aprūpinti perkrovos šilumine apsauga: jie jungiami tiesiogiai į tinklą.

  IT - I motori trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es. 
magnetotermico ) tarato ai dati di targa dell’elettropompa.

FR - Les moteurs triphasés doivent être protégés par un interrupteur 
automatique (ex. magnétothermique) calibré suivant les données de la 
plaque de l’électropompe.

GB - Three-phase motors must be protected with an automatic switch (e.g. 
magnetothermal switch ) calibrated at the values shown on the data 
plate of the electropump.

DE - Die dreiphasigen Motoren müssen mit speziellen Schutzschaltern (z.B.   
Wärmeschutzschalter) ausgestattet werden, die entsprechend der 
Daten des Typenschilds der Elektropumpe justiert werden.

NL - De driefasenmotoren moeten met een automatische schakelaar worden 
beveiligd (bijv. thermomagnetisch) die gekalibreerd is op de gegevens 
van het typeplaatje van de elektropomp.

ES - Los motores trifásicos estarán protegidos con interruptor automático (ej. magnetotérmico), calibrado con 
las características nominales de la electrobomba.

SE - Trefasmotorena ska skyddas med automatisk brytare (ex. termomagnetisk brytare) som är kalibrerad 
enligt elpumpens märkdata.

GR - Οι τριφασικοί κινητήρες πρέπει να προστατεύονται με αυτόματο διακόπτη (π.χ. μαγνητοθερμικό) 
βαθμονομημένο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα της αντλίας.

TR - Üç fazlı motorlar, elektro pompa plakasındaki verilere göre ayarlamış otomatik şalter (örneğin manyeto 
termik) ile korunmalıdırlar.

SK - Trojfázové motory musia byt’ chránené samočinným spínačom (napr. magneticko-tepelným) nastaveným 
na údaje uvedené na štítku elektrického čerpadla.

RU - Трехфазные двигатели должны быть предохранены автоматическим выключателем (напр., 
термомагнитным), тарированным согласно паспортной табличке электронасоса.

RO - Motoarele trifazice trebuie să fie protejate printr-un întrerupător automat (de ex. electromagnetic) calibrat 
la datele de pe plăcuţa electropompei.

LT - Trifaziai varikliai prieš įjungiant įt inklą turi būti aprūpinti automatine apsaugos rele (šiluminiu magnetiniu 
jungikliu) pagal parametrus nurodytus ant gamyklinės siurblio duomenų plokštelės.

  IT - Installare, nelle stazioni di pompaggio fisse, un interruttore differenziale ad 
alta sensibilità ( 0.03 A ).

FR - Installer, dans les stations de pompage fixes, un interrupteur différentiel à 
haute sensibilité (0,03 A).

GB - In fixed pumping stations, install a high-sensitivity differential switch (0.03 A).
DE - An fest installierten Pumpstationen einen hochempfindlichen FI-

Schutzschalter vorsehen (0.03 A).
NL - Installeer   in   vaste   pompinstallaties   een differentiaalschakelaar met hoge 

gevoeligheid (0,03 A).
ES - Instalar en las plantas de bombeo fijas un interruptor diferencial de alta 

sensibilidad ( 0.03 A ).
SE - Installera en jordfelsbrytare med hög känslighet (0,03 A) i fasta pumpstationer.
GR - Στα σταθερά αντλιοστάσια, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα διαφορικό διακόπτη 

υψηλής ευαισθησίας  ( 0.03 A ).
TR - Sabit pompalama istasyonlarında, yüksek hassasiyette bir diferansiyel şalter 

kurunuz (0.03 A).
SK - Na stálych čerpacích staniciach nainštalovať diferenciálový spínač s vysokou 

citlivost’ou (0,03A).
RU - В   стационарных   насосных   системах   необходимо установить 

высокочувствительный дифференциальный выключатель (0,03 А).
RO - Instalaţi, în staţiile de pompare fixe, un întrerupător diferenţial de mare 

sensibilitate  ( 0.03 A ).
LT - Stacionariuose siurbimo stotyse, sumontuokite didelio jautrumo diferencialinį 

jungiklį (0,03 A)

IT - Le elettropompe con interruttore a galleggiante vengono messe in funzione 
automaticamente, quando il livello dell’acqua sale.

FR - Les électropompes avec interrupteur à flotteur sont mises en fonction 
automatiquement quand le niveau d’eau monte.

GB - Electropumps with a float switch are started up automatically when the water 
level rises.

DE - Elektropumpen mit Schwimmerschalter schalten sich automatisch ein, sobald der 
Wasserstand ansteigt.

NL - De elektropompen met vlotterschakelaar treden automatisch in werking wanneer 
het waterniveau stijgt.

ES - Las electrobombas con interruptor de flotador se ponen en marcha de forma 
automática, al subir el nivel de agua.

SE - Elpumparna med flottörbrytare startas automatiskt när vattennivån ökar.
GR - Οι ηλεκτρικές αντλίες με διακόπτη φλοτέρ τίθενται αυτόματα σε λειτουργία, όταν 

ανεβαίνει η στάθμη του νερού.
TR - Şamandıralı elektro pompalar, su seviyesi yükseldiğinde, otomatik olarak 

işlemeye alınırlar.
SK - Elektrické čerpadlá s plavákovým spínačom sú uvádzané do prevádzky 

automaticky vtedy, keď úroveň vody stúpne.
RU - Электронасосы с поплавковым выключателем запускаются автоматически 

при повышении уровня воды.
RO - Electropompele cu întrerupător cu plutitor sunt  puse în funcţiune în mod 

automat, atunci când nivelul apei creşte.
LT - Siurbliai su plūdiniu jungikliu pasileidžia automatiškai, kai pakyla vandens lygis.

  IT - L’elettropompa trifase comandata da un interruttore a galleggiante, deve 
essere alimentata tramite un contatore.

FR - L’électropompe triphasée commandée par un interrupteur à flotteur, doit 
être alimentée à travers un cotacteur.

GB - The three-phase electropump controlled by a float switch must be fed by 
means of a contactor.

DE - Die von einem Schwimmerschalter gesteuerten dreiphasigen 
Elektropumpen müssen über ein Schaltglied versorgt werden.

NL - De driefasige elektropomp, die wordt bestuurd door een vlotterschakelaar, 
moet door middel van een relais worden gevoed.

ES - La electrobomba trifásica accionada mediante interruptor de flotador, será 
alimentada por medio de contactor.

SE - Trefaselpumpen som styrs av en flottörbrytare ska matas via en kontaktor.
GR - Η τριφασική ηλεκτρική αντλία που λειτουργεί με ένα διακόπτη φλοτέρ, 

πρέπει να τροφοδοτείται από έναν επαφέα.
TR - Şamandıralı bir şalter ile kumanda edilen üç fazlı elektro pompa bir 

kontaktör ile beslenmelidir.
SK - Trojfázové elektrické čerpadlo riadené plavákovým spínačom, musí byt’  

napájané pomocou stykača.
RU - Трехфазный электронасос, управляемый поплавковым выключателем, 

должен быть запитан посредством замыкателя.
RO - Electropompa trifazică comandată de un întrerupător cu plutitor, trebuie să 

fie alimentată printr-un contactor.
LT - Trijų fazių siurbliai, valdomi plūdiniais jungikliais turi būti jungiami per 

kontaktoriius.

  IT - L’elettropompa dev’essere installata in posizione verticale e 
adeguatamente immersa nell’acqua.       

FR - L’électropompe doit être installée en position verticale et 
immergée correctement dans l’eau.

GB -The electropump must be installed in a vertical position, 
sufficiently immersed in water.

DE - Die Elektropumpe muss vertikal installiert und korrekt in das 
Wasser eingetaucht sein.

NL - De elektropomp moet in een verticale positie worden 
geïnstalleerd en in voldoende water zijn ondergedompeld.

ES - La electrobomba se instalará en posición vertical y 
sumergida en el agua de forma adecuada.

SE - Elpumpen ska installeras vertikalt och vara nedsänkt i 
vattnet på ett korrekt sätt.

GR - Η ηλεκτρική αντλία πρέπει να εγκατασταθεί όρθια και να 
είναι επαρκώς βυθισμένη στο νερό.

TR - Elektro pompa dikey konumda kurulmalı ve uygun şekilde 
suya gömülmelidir.

SK - Elektrické čerpadlo musí byt’ nainštalované v zvislej polohe 
a primerane ponorené do vody.

RU - Электронасос должен быть установлен в вертикальном 
положении и должен быть погружен в воду надлежащим 
образом.

RO - Electropompa trebuie să fie instalată în poziţie verticală şi 
scufundată în mod corespunzător  în apă.

LT - Siurblys turi būti sumontuotas vertikaliai, pakankamai 
panardintas į vandenį.

  IT - Controllare il senso di rotazione per motori trifase. Il senso corretto fornisce maggiore portata. In caso 
contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato l’elettropompa dalla rete 
di alimentazione.        

FR - Contrôler le sens de rotation pour moteurs triphasés. Le sens correct fournit un plus grand débit. En 
cas contraire inverser entre eux deux conducteurs de phase quelconques, après avoir débranché 
l’électropompe.

GB - Check the direction of rotation on three-phase motors. The correct direction supplies greater flow rate. 
If the motor is turning in the wrong direction, invert any two phase leads, after having disconnected the 
electropump from the power mains.

DE - Bei dreiphasigen Motoren die Drehrichtung kontrollieren. Die korrekte Drehrichtung liefert eine höhere 
Fördermenge. Im gegenteiligen Fall die Elektropumpe von der Versorgung trennen und zwei beliebige 
Phasen austauschen.

NL - Controleer bij driefasenmotoren de draairichting. De juiste richting is de richting waarbij het grootste debiet 
wordt geproduceerd. Indien dit niet het geval is de aanwezige fasegeleiders onderling verwisselen, na de 
elektropomp eerst van het voedingsnet te hebben losgekoppeld.

ES - Controlar el sentido de rotación de los 
motores trifásicos. La dirección correcta 
aporta más caudal. En caso contrario,  
invertir entre sí dos conductores de fase 
cualesquiera una vez desconectada la 
electrobomba de la red de alimentación.

SE - Kontrollera trefasmotorernas 
rotationsriktning. Korrekt rotationsriktning 
ger en högre kapacitet. I motsatt fall ska du 
koppla elpumpen från elnätet och kasta om 
fasledarna.

GR - Ελέγξτε τη φορά περιστροφής των τριφασικών κινητήρων. Η σωστή φορά εξασφαλίζει μεγαλύτερη παροχή. Αν 
δεν είναι σωστή η φορά, αντιστρέψτε μεταξύ τους δύο οποιουσδήποτε αγωγούς φάσης, αφού αποσυνδέσετε 
την αντλία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

TR - Üç fazlı motorlar için rotasyon yönünü kontrol ediniz. Doğru yön daha fazla kapasite sağlar. Aksi takdirde, 
elektro pompayı besleme şebekesinden çözdükten sonra, herhangi iki faz kondüktörünü aralarında ters 
çeviriniz.

SK - U trojfázových motorov je treba skontrolovat’ zmysel rotácie. Správny zmysel poskytuje vyšší výkon-
dopravované množstvo. V opačnom prípade je treba navzájom invertovat’ dva ktorékoľvek fázové vodiče po 
odpojení elektrického čerpadla z napájacej siete.

RU - Проверить направление вращения трехфазных двигателей. Правильное направление вращение 
обеспечивает больший расход. В случае если направление вращения окажется неправильным, 
поменять местами два любых провода фазы, предварительно отключив электронасос от 
электропитания.

RO - Controlaţi sensul de rotaţie pentru motoarele trifazice. Sensul corect furnizează o mai mare cantitate. În caz 
contrar schimbaţi între ei doi conductori de fază oarecare, după ce aţi întrerupt electropompa de la reţeaua de 
alimentare.

LT - Patikrinkite sukimosi kryptį trifaziams varikliams. Teisinga kryptis užtikrina didesnį debitą. Jeigu variklio sukimosi 
kryptis priešinga, siurblį atjungus nuo tinklo, sukeiskite du fazių kontaktus.

  IT - Diametro tubazioni consigliato:         
FR - Diamètre conseillé pour les tuyauteries: 
GB - Recommended pipe diameter:
DE - Empfohlener Leitungsdurchmesser:
NL - Aanbevolen diameter leidingen:
ES - Diámetro aconsejado para las tuberías:
SE - Rekommenderad diameter för rörledningar: 
GR - Συνιστώμενη διάμετρος σωληνώσεων:
TR - Tavsiye edilen boru çapı:
SK - Odporúčaný priemer potrubí:
RU - Рекомендуемый диаметр труб:
RO - Diametrul tuburilor recomandat:
LT -  Rekomenduojamas vamzdžio skersmuo:
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IT - Prevedere dei pozzetti d’alloggiamento aventi dimensioni 
minime, tenendo presente la quantità d’acqua in arrivo e la 
portata della pompa.

FR - Prévoir des puisards ayant des dimensions minimums, en 
tenant compte de la quantité d’eau à l’arrivée et du débit 
de la pompe.

GB - Provide housing pits with minimum dimensions, bearing 
in mind the quantity of water arriving and the flow rate of 
the pump.

DE - Für die Mindestabmessungen der Schächte die Menge des 
zufließenden Wassers und die Fördermenge der Pumpe 
berücksichtigen.

NL - Plaats de pomp in een zo klein mogelijk reservoir en houd 
daarbij rekening met de omvang van de wateraanvoer en 
het debiet van de pomp.

ES - Disponer pozos de instalación con dimensiones mínimas 
teniendo en cuenta la cantidad de agua en entrada y el 
caudal de la bomba.

SE - Förbered brunnar för placering med så små mått som möjligt. Ta med i beräkningen tilloppsvattnets mängd 
och pumpens kapacitet.

GR - Πρέπει να προβλέψετε φρεάτιο με ελάχιστες διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εισερχόμενη ποσότητα 
νερού και την παροχή της αντλίας.

TR - Gelen su miktarını ve pompa kapasitesini göz önünde tutarak minimum boyutlarda yuva yerleşim kuyuları 
öngörünüz.

SK - Zabezpečit’ šachty uloženia majúce minimálne rozmery so zreteľom na množstvo vody na vstupe a na 
výkon-dopravované množstvo čerpadla.

RU - Необходимо предусмотреть колодцы для размещения насоса с минимальными размерами, учитывая 
качество входящей воды и расход насоса.

RO - Dispuneţi puţuri de colectare având dimensiuni minime, ţinând cont de cantitatea de apă ce intră şi de 
capacitatea pompei.

LT - Būtina numatyti minimalius šulinio matmenis, įvertinant pritekančius vandens kiekius ir siurblio našumą.

IT - Le elettropompe senza galleggiante vengono messe in funzione 
manualmente da un interruttore posto a monte della presa (non fornito).

FR - Les électropompes sans flotteur sont mises en fonction manuellement par 
un interrupteur situé en amont de la prise (non fourni).

GB - Electropumps without a float are started up manually with a switch located 
upstream from the socket (not supplied).

DE - Elektropumpen ohne Schwimmerschalter werden von Hand über einen der 
Steckdose vorgeschalteten Schalter (nicht mitgeliefert) in Betrieb gesetzt.

NL - De elektropompen zonder vlotter worden handmatig ingeschakeld door 
een schakelaar die bovenstrooms van de aansluiting is geïnstalleerd (niet 
bijgeleverd).

ES - Las electrobombas sin flotador se ponen en marcha de forma manual 
por medio de un interruptor colocado antes de la toma de corriente (no 
suministrado).

SE - Elpumparna utan flottörbrytare startas manuellt med en brytare före eluttaget 
(medföljer inte).

GR - Οι ηλεκτρικές αντλίες χωρίς φλοτέρ πρέπει να τίθενται σε λειτουργία χειροκίνητα από ένα διακόπτη 
εγκατεστημένο πριν από την πρίζα (δεν προμηθεύεται).

TR - Şamandırasız elektro pompalar, priz başına yerleştirilmiş bir şalter aracılığıyla manuel olarak işletmeye 
alınırlar (ikmal edilmez).

SK - Elektrické čerpadlá bez plaváka sú uvádzané do prevádzky ručne spínačom umiestneným na vrchu 
zásuvky (nie je súčast’ou dodávky).

RU - Электронасосы, не оснащенные поплавком, запускаются вручную при помощи выключателя, 
установленного перед розеткой (не входит в поставку).

RO - Electropompele fără plutitor sunt  puse în funcţiune în mod manual de un întrerupător aşezat mai sus de 
priză (nu este furnizat).

LT - Siurbliai be plūdinio jungiklio paleidžiami rankiniu būdu, įjungiant jungiklį virš rozetės (neįeina į siurblio 
komplektą).

  IT - Prevedere un supporto dove appoggiare la pompa, nel caso di pozzetto 
con notevole sporcizia nel fondo.

FR - Prévoir un support sur lequel poser la pompe dans le cas de puisard 
avec une grande quantité de saleté dans le fond.

GB - Provide a support on which to set the pump if it is to be installed in a pit 
where the bottom is particularly dirty.

DE - Bei stark verschmutzten Brunnenböden eine Auflage für die Pumpe 
vorsehen.

NL - Zorg bij een put met een bijzondere vuile bodem voor een steun waar 
de pomp op kan rusten.

ES - En el caso de pozo con considerable suciedad en el fondo, disponer un 
soporte para apoyar la bomba.

SE - Förbered ett stöd på vilket pumpen kan placeras om brunnens botten 
är mycket smutsig.

GR - Πρέπει να προβλέψετε μια βάση έδρασης της αντλίας, στις 
περιπτώσεις που το φρεάτιο έχει πολλές ακαθαρσίες στον πυθμένα.

TR - Tabanı ehemmiyetli derecede kirli olan kuyularda pompayı yaslamak üzere bir destek kurulmasını öngörünüz.
SK - Zabezpečit’ suport na uloženie čerpadla v prípade šachty so značným znečistením na dne.
RU - Необходимо предусмотреть опорную платформу для установки насоса в случае значительных 

отложений нечистот на дне колодца
RO - Dispuneţi un suport acolo unde aşezaţi pompa, în cazul unui locaş al acesteia cu multă murdărie pe fund.
LT - Jeigu siurblys montuojamas duobėje, kurios dugnas ypatingai nešvarus, numatykite atramą ant kurios jį 

pastatysite.
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  IT - L’elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.       
FR - L’électropompe ne peut être démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.
GB - The electropump may not be dismantled unless by skilled, qualified personnel.
DE - Die Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.
NL - De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici.
ES - La electrobomba será desmontada única y exclusivamente por personal especializado y cualificado.
SE - Elpumpen ska endast nedmonteras av specialiserad och kvalificerad personal.
GR - Η αποσυναρμολόγηση της ηλεκτρικής αντλίας πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και 

καταρτισμένο προσωπικό.
TR - Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafından demonte edilebilir.
SK - Elektrické čerpadlo môže byt’ odmontované len špecializovaným a kvalifikovaným personálom.
RU - Электронасос может быть снят только специализированным и квалифицированным персоналом.
RO - Electropompa nu poate di demontată decât de către personal specializat şi calificat.
LT - Ardyti siurblį gali tik specialistai, kvalifikuoti darbuotojai.

  IT - Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato l’elettropompa 
dalla rete di alimentazione.       

FR - Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent être effectuées qu’après avoir débranché 
l’électropompe du secteur.

GB - All repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the electropump from the 
power mains.

DE - Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich bei vom Versorgungsnetz abgehängter 
Elektropumpe durchgeführt werden.

NL - Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden nadat de elektropomp van het 
voedingsnet is losgekoppeld.

ES - Antes de llevar a cabo cualquier intervención de reparación y mantenimiento se deberá desconectar la 
electrobomba de la red de alimentación.

SE - Elpumpen ska alltid kopplas från elnätet före reparation eller underhåll.
GR - Όλες οι επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούντα μονάχα εφόσον έχετε αποσυνδέσει την 

αντλία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
TR - Tüm tamir ve bakım müdahaleleri, sadece elektro pompanın elektrik şebekesi ile bağlantısı kesildikten sonra  

yapılmalıdır.
SK - Každý zásah opravy a údržby sa musí uskutočnit’len po odpojení elektrického čerpadla od napájacieho 

vedenia.
RU - Все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться только после 

отсоединения электронасоса от сети электропитания.
RO - Toate intervenţiile de reparaţii şi întreţinere trebuie să fie efectuate numai după ce aţi întrerupt electropompa 

de la reţeaua de alimentare.
LT - Visi aptarnavimo ir remonto darbai turi būti atliekami išjungus siurblį iš tinklo.

IT - Assicurarsi che sia sempre montato il filtro d’aspirazione.      
FR - Contrôler que la crépine d’aspiration est toujours montée.
GB - Ensure that the suction filter is always fitted.
DE - Stets sicherstellen, dass der Saugfilter montiert ist.
NL - Verzeker u ervan dat het aanzuigfilter altijd is gemonteerd.
ES - Comprobar que el filtro de aspiración esté siempre montado.
SE - Kontrollera att sugfiltret alltid är monterat.
GR - Βεβαιωθείτε πως είναι μόνιμα εγκατεστημένο το φίλτρο αναρρόφησης.
TR - Aspirasyon filtresinin daima takılı olduğundan emin olunuz.
SK - Je treba ubezpečit’sa o tom, či je vždy namontovaný odsávací filter.
RU - Проверить, чтобы с приточной стороны всегда был установлен фильтр.
RO - Asiguraţi-vă astfel încât filtrul de aspirare să fie întotdeauna montat.
LT - Užtikrinti, kad visuomet iš siurbiamos pusės būtų sumontuotas filtras.

  IT - Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione dello stesso, 
avvalendosi di personale specializzato e qualificato per prevenire ogni rischio.      

FR - En cas de dommages, le câble d’alimentation doit être remplacé et non réparé. Pour cette opération, faire 
appel à du personnel spécialisé et qualifié pour éviter tout risque.

GB - If the power cable is damaged it must be replaced and not repaired. This job must be done by skilled, 
qualified personnel to avoid all risks.

DE - Eventuell schadhafte Kabel dürfen nicht repariert werden, sondern sind unbedingt durch  kompetentes 
Fachpersonal zu ersetzen, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.

NL - Bij een eventuele schade aan de voedingskabel mag deze nooit gerepareerd worden maar moet deze altijd 
vervangen worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici om ieder risico uit te sluiten.

ES - De sufrir daños el cable de alimentación, éste deberá ser sustituido y no reparado, por personal 
especializado y cualificado con el fin de prevenir todo riesgo.

SE - Elkabeln ska bytas ut om den är skadad (den får inte repareras) av specialiserad och kvalificerad personal 
för att undvika ev. risker.

GR - Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο ηλεκτροδότησης πρέπει να αντικατασταθεί (όχι να επισκευασθεί) από 
έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.

TR - Besleme kablosunun olası zarar görmesi bunun tamirini değil, değiştirilmesini gerektirir, bu değiştirme işlemi, 
her türlü riski önlemek amacı ile, uzman ve ehliyetli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

SK - Prípadné poškodenie napájacieho kábla si vyžaduje jeho výmenu a nie jeho opravu. Aby sa vyhlo 
akémukoľvek riziku, tak je treba využit’ špecializovaný a kvalifikovaný personál.

RU - В случае повреждения кабеля электропитания необходимо заменить его, а не чинить, обратившись к 
специализированному и квалифицированному персоналу во избежании какой-либо опасности.

RO - Eventualele avarii ale cablului de alimentare necesită înlocuirea şi nu repararea acestuia, apelând la un 
personal specializat şi calificat pentru a preveni orice fel de risc.

LT  - Jeigu maitinimo kabelis pažeidžiamas, jis neturi būti remontuojamas, o pakeičiamas nauju. Tai turi atlikti 
kvalifikuoti darbuotojai, tam, kad išvengti bet kokios rizikos.

IT - L’elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione.       
FR - L’électropompe dans le fonctionnement normal ne nécessite aucun type de maintenance.
GB - In normal operation the electropump does not require any kind of maintenance.
DE - Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.
NL - De elektropomp is bij normale bedrijfscondities onderhoudsvrij.
ES - Con funcionamiento normal la electrobomba no requiere mantenimiento alguno.
SE - Vid normal drift är elpumpen underhållsfri.
GR - Κατά την κανονική λειτουργία η ηλεκτρική αντλία δεν απαιτεί καμία συντήρηση.
TR - Elektro pompanın normal çalışması herhangi bir bakım işlemini gerektirmez.
SK - Elektrické čerpadlo si pri normálnej prevádzke nevyžaduje žiadnu údržbu.
RU - В нормальном режиме функционирования насос не нуждается в каком-либо техническом обслуживании.
RO - Electropompa  în funcţionarea normală nu necesită nici un fel de întreţinere.
LT - Dirbantis normaliu režimu siurblys nereikalauja jokio aptarnavimo.

  IT - Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità.       
FR - Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité quelle 

qu’elle soit.
GB - Any modification made without prior authorisation relieves the manufacturer of any kind of responsibility.
DE - Alle nicht  im Voraus autorisierten Änderungen entheben den Hersteller von jeglicher Haftpflicht.
NL - Iedere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, ontheft de fabrikant van iedere mogelijke 

aansprakelijkheid.
ES - Cualquier modificación no autorizada previamente liberará al fabricante de toda responsabilidad.
SE - Oauktoriserade ändringar befriar tillverkaren från allt ansvar.
GR - Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη τροποποίηση, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον κατασκευαστικό οίκο.
TR - İmalatçının daha önce izni alınmadan ürün üzerinde yapılacak her türlü değişiklik, imalatçıyı her türlü 

sorumluluktan muaf kılar.
SK - Akákoľvek zmena, ktorá nebola autorizovaná predom, zbavuje výrobcu zodpovednosti akéhokoľvek 

druhu.
RU - Любое ранее неуполномоченное изменение снимает с производителя всякую ответственность.
RO - Orice fel de modificare neautorizată în prealabil îl scuteşte pe constructor de orice răspundere.
LT - Bet kokie pakeitimai atlikti be išankstinio leidimo, atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės.

  IT - La pompa non eroga.        
FR - La pompe ne refoule pas.
GB - The pump does not deliver.
DE - Die Pumpe fördert nicht.
NL - De pomp geeft geen vloeistof af.
ES - La bomba no suministra.
SE - Elpumpen pumpar inte.
GR - Η αντλία δεν αντλεί υγρό.
TR - Pompa boşaltmıyor.
SK - Čerpadlo nevypúšťa.
RU - Насос не производит подачу.
LT - Siublys netiekia siurbiamo skysčio.

IT - La pompa non si arresta.      
FR - La pompe ne s’arrête pas.
GB - The pump does not stop.
DE - Die Pumpe hält nicht an.
NL - De pomp stopt niet.
ES - La bomba no se para.
SE - Pumpen stannar inte.
GR - Η αντλία δεν σταματάει.
TR - Pompa durmuyor.
SK - Čerpadlo sa nezastaví.
RU - Насос не останавливается.
RO - Pompa nu se opreşte.
LT - Siurblys nestoja.. 

IT - La portata è insufficiente.   
FR - Le débit est insuffisant.
GB - The flow is insufficient.
DE - Die Fördermenge der Pumpe ist unzureichend.
NL - Onvoldoende opbrengst.
ES - Caudal insuficiente.
SE - Kapaciteten är otillräcklig.
GR - Η παροχή είναι ανεπαρκής.
TR - Kapasite yetersiz.
SK - Dopravované množstvo (výkon) je nedostatočný.
RU - Недостаточный расход.
RO - Cantitatea este insuficientă.
LT - Nepakankamas debitas.

IT - La pompa si arresta dopo aver funzionato poco tempo.
FR - La pompe s’arrête après avoir fonctionné peu de temps.
GB - The pump stops after running a short time.
DE - Die Pumpe hält nach kurzer Funktion wieder an.
NL - De pomp stopt korte tijd na de start.
ES - La bomba se para después de un corto intervalo de actividad.
SE - Pumpen stannar efter en kort tid.
GR - Η αντλία σταματάει μετά από σύντομη λειτουργία.
TR - Az bir süre işledikten sonra pompa stop ediyor.
SK - Čerpadlo sa zastaví po krátkej prevádzke.
RU - Насос останавливается после кратковременного функционирования.
RO - Pompa se opreşte după ce a funcţionat pentru puţin timp.
LT - Trumpai padirbęs, siurblys sustoja.

  IT - Il motore non parte e non genera rumori.       
FR - Le moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.
GB - The motor does not start and makes no noise.
DE - Der Motor läuft nicht an und erzeugt kein Geräusch.
NL - De motor start niet en maakt geen geluid.
ES - El motor no arranca y no produce ruido.
SE - Motorn varken startar eller bullrar.
GR - Ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία και δεν κάνει θόρυβο.
TR - Motor hareket etmiyor ve ses çıkartmıyor.
SK - Motor neodštartuje a nevyvíja hluk.
RU - Двигатель не запускается и не издает звуков.
RO - Motorul nu porneşte şi nu produce zgomot.
LT - Variklis nepasileidžia ir nesigirdi jokių triukšmų.

A
  IT - Verificare le connessioni elettriche.       
FR - Vérifier les connexions électriques.
GB - Check the electrical connections.
DE - Die Elektroanschlüsse kontrollieren.
NL - Controleer de elektrische aansluitingen.
ES - Verificar las conexiones eléctricas.
SE - Kontrollera elanslutningarna.
GR - Ελέγξτε την ηλεκτρολογική 

συνδεσμολογία.
TR - Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
SK - Overiť elektrické spojenia.
RU - Проверить электропроводку
RO - Verificaţi legăturile electrice.
LT  - Patikrinkite elektrinius sujungimus.

B
 IT - Verificare i fusibili di protezione.       
FR - Vérifier les fusibles de protection.
GB - Check the protection fuses.
DE - Die Sicherungen kontrollieren.
NL - Controleer de veiligheidszekeringen.
ES - Verificar los fusibles de protección.
SE - Kontrollera skyddssäkringarna.
GR - Ελέγξτε τις ασφάλειες.
TR - Koruma sigortalarını kontrol ediniz.
SK - Overiť ochranné tavné poistky.
RU - Проверить плавкие предохранители.
RO - Verificaţi siguranţele de protecţie.
LT  - Patikrinkite saugiklius.

C
IT - Verificare che il galleggiante si muova liberamente.       
FR - Vérifier que le flotteur bouge librement.
GB - Ensure that the float moves freely.
DE - Kontrollieren, ob der Schwimmer frei beweglich ist.
NL - Controleer of de vlotter zich vrij kan bewegen.
ES - Verificar que el flotador se mueva sin 

impedimentos.
SE - Kontrollera att flottören rör sig obehindrat.
GR - Βεβαιωθείτε πως το φλοτέρ κινείται απρόσκοπτα.
TR - Şamandıranın serbest şekilde hareket ettiğini 

kontrol ediniz.
SK - Overiť, či sa plavák voľne pohybuje.
RU - Проверить, чтобы поплавок не был 

заблокирован.
RO - Verificaţi dacă plutitorul se mişcă în libertate.
LT - Patikrinkite ar laisvai juda plūdė.

A
IT - La griglia d’aspirazione o le tubazioni sono 

ostruite.     
FR - La crépine d’aspiration ou les tuyauteries sont 

bouchées.
GB - The intake grid, or the delivery pipes are 

blocked.
DE - Ansauggitter und Leitungen verstopft.
NL - Het aanzuigrooster of de leidingen zijn verstopt.
ES - La rejilla de aspiración o las tuberías están 

obstruidas.
SE - Suggallret eller rörledningarna är igensatta.
GR - Είναι φραγμένες οι σωληνώσεις και η σχάρα 

αναρρόφησης.
TR - Aspirasyon ızgarası veya borular tıkanmış.
SK - Odsavácia mriežka alebo potrubie sú upchaté.
RU - Засорилась приточная решетка или 

трубопроводы.
RO - Grătarul de aspirare şi tuburile sunt astupate.
LT - Užsikimšo siurbimo tinklelis arba išmetimo 

vamzdžiai.

B
IT - La girante è usurata o ostruita.    
FR - La roue est usée ou bouchée.
GB - The impeller is worn or blocked.
DE - Läufer verschlissen oder verstopft.
NL - De rotor is versleten of kan niet vrij draaien.
ES - El rotor está desgastado u obstruido.
SE - Pumphjulet är slitet eller igensatt.
GR - Είναι φραγμένη ή φθαρμένη η φτερωτή.
TR - Rotor aşınmış veya tıkalı.
SK - Obežné koleso je opotrebované alebo upchaté. 
RU - Крыльчатка изношена или заблокирована.
RO - Rotitorul este uzat sau astupat.
LT - Susidėvėjęs arba užblokuotas darbo ratas .

IT - L’apparecchio non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza 
o della necessaria conoscenza se non sotto sorveglianza oppure dopo che le 
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla 
comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con

 l’apparecchio.       
FR - L’appareil ne peut pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et par 

des personnes avec capacitésv physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
dépourvues d’expérience ou de la connaissance nécessaire à moins de le faire sous 
surveillance ou bien après que ces personnes ont reçu les instructions concernant 
l’utilisation sûre de l’appareil et ont compris les risques encourus. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil.

GB - The appliance may not be used by children under 8 years old or by persons 
with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience 
or knowledge, unless they are under supervision or after they have received 
instructions concerning the safe use of the appliance and the understanding of the

 dangers involved. Children must not play with the appliance
DE - Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren sowie von Personen mit 

eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, sowie 
ohne Erfahrung oder die notwendigen Kenntnisse benutzt werden, es sei denn, 
unter Überwachung oder nachdem sie Anweisungen über die sichere Nutzung des 
Geräts und die Einschätzung der mit ihm verbundenen Risiken erhaltenhaben. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

NL - Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en door 
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of personen 
zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aan wijzingen 
hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, en een goed begrip 
hebben van de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen.

ES - El equipo no puede ser utilizado por niños de edad inferior a los 8 años ni por 
personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o sin 
experiencia ni el necesario conocimiento, a no ser que estén bajo vigilancia durante 
la utilización o después de haber recibido instrucciones correspondientes a la 
utilización del equipo en total seguridad y haber comprendido los correspondientes 
riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.

SE - Apparaten får användas av barn över 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller 
psykisk förmåga eller utan erfarenhet och kunskap förutsatt att det sker under 
överinseende eller efter att de har informerats om säker användning av apparaten 
och har förstått vilka faror som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka 
med apparaten.

GR - Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών 
και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα που 
δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις, εκτός και αν 
επιτηρούνται από κάποιο έμπειρο άτομο ή εφόσον έχουν λάβει τις οδηγίες για την 
ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

B
 IT - Verificare che la griglia d’aspirazione, la girante o il 

tubo di mandata non siano ostruiti od incostrati.    
FR - Vérifier que la crépine d’aspiration, la roue ou le 

tuyau de refoulement ne sont pas bouchés ou 
entartrés.

GB - Ensure that the intake grid, the impeller or the 
delivery pipe are not blocked or  stuck.

DE - Sicherstellen, dass das Ansauggitter, der Läufer 
oder das Auslassrohr nicht verstopft oder 
verkrustet sind.

NL - Controleer of het aanzuigrooster, de rotor of de 
aanvoerleiding niet geblokkeerd zijn of er zich een 
kalklaag heeft gevormd.

ES - Verificar que tanto la rejilla de  aspiración como el 
rotor o el tubo de impulsión no estén obstruidos o 
con incrustaciones.

SE - Kontrollera att suggallret, pumphjulet eller 
tryckröret inte är igensatta eller kalkbelagda.

GR - Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ακαθαρσίες 
ή επικαθίσεις στη σχάρα αναρρόφησης, στη 
φτερωτή ή στο σωλήνα κατάθλιψης.

TR - Aspirasyon ızgarasının, rotorun veya besleme 
borusunun tıkalı olmadıklarını veya kabuk 
bağlamamış olduklarını kontrol ediniz. 

SK - Overit’, či nie je upchatá alebo inkrustovaná 
odsávacia mriežka, obežné koleso alebo prívodné 
potrubie. 

RU - Проверить, чтобы приточная решетка, 
крыльчатка или напорный трубопровод не 
были засорены или не имели налетов.

RO - Verificaţi dacă grătarul de aspirare, rotitorul sau 
ţeava de trimitere sunt astupate sau prezintă 
incrustaţii.

LT - Patikrinti ar neužblokuoti: siurbimo tinklelis, darbo 
ratas arba vamzdžiai.

A
IT - Verificare che il galleggiante si muova liberamente.    
FR - Vérifier que le flotteur bouge librement.
GB - Ensure that the float moves freely.
DE - Kontrollieren, ob der Schwimmer frei beweglich ist.
NL - Controleer  of de vlotter zich vrij kan bewegen
ES - Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos.
SE - Kontrollera att flottören rör sig obehindrat.
GR - Βεβαιωθείτε πως το φλοτέρ κινείται απρόσκοπτα.
TR - Şamandıranın serbest şekilde hareket ettiğini kontrol 

ediniz.
SK - Overit’, či sa plavák voľne pohybuje.
RU - Проверить, чтобы поплавок не был заблокирован.
RO - Verificaţi dacă plutitorul se mişcă în libertate.
LT - Patikrinti ar laisvai juda plūdė.

A
IT - Verificare il corretto senso di rotazione.
FR - Vérifier que le sens de rotation est correct.
GB - Check the correct direction of rotation.
DE - Die korrekte Drehrichtung kontrollieren.
NL - Controleer of de draairichting juist is.
ES - Verificar el correcto sentido de rotación.
SE - Kontrollera att rotationsriktningen är korrekt.
GR - Βεβαιωθείτε πως είναι σωστή η φορά 

περιστροφής.
TR - Rotasyon istikametinin düzgün olduğunu kontrol 

ediniz.
SK - Overit’ správny zmysel rotácie.
RU - Проверить правильность направления 

вращения.
RO - Verificaţi sensul corect de rotaţie.
LT - Patikrinti ar teisinga variklio sukimosi kryptis.

A
IT - Il dispositivo di protezione termoamperometrica arresta la pompa 

immediatamente a causa   della densità e temperatura del 
liquido.    

FR - Le dispositif de protection thermo-ampérométrique arrête 
immédiatement la pompe à cause de la densité et de la 
température du liquide.

GB - The thermal overload protection device stops the pump 
immediately due to the density and temperature of the liquid.

DE - Der Wärme- und Überspannungsschutz hält die Pumpe auf 
Grund der Dichte und der Temperatur  der Flüssigkeit sofort 
wieder an.

NL - De thermische overbelastingsbeveiliging schakelt de pomp 
gelijk uit als gevolg van de densiteit en de temperatuur van de 
vloeistof.

ES - El dispositivo de protección termoamperimétrica detiene la 
bomba inmediatamente,  a causa   de la densidad y temperatura 
del líquido.

SE - Överhettnings- och ampereskyddet stoppar pumpen omedelbart 
p.g.a. vätskans temperatur och densitet.

GR - Η θερμο-αμπερομετρική προστασία σταματάει αμέσως την 
αντλία, εξαιτίας της πυκνότητας και της θερμοκρασίας του υγρού.

TR - Termo ampermetre koruma aygıtı, sıvının yoğunluğu ve ısısı 
sebebi hemen pompayı durduruyor.

SK - Ochranné tepelno-ampérometrické zariadenie zastaví okamžite 
čerpadlo pre  hustotu a  teplotu tekutiny.

RU - Термоамперметрическое предохранение сразу 
останавливает насос по причине плотности и температуры 
жидкости.

RO - Dispozitivul de protecţie termoampermetrică opreşte pompa 
imediat din cauza densităţii şi a temperaturii lichidului.

LT - Šiluminė perkrovos apsauga sustabdo siurblį dėl skysčio tankio 
ir temperatūros.
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  IT - Prevedere cavi di alimentazione tipo H05 RN-F per uso interno e di 
tipo H07 RN-F per uso esterno ( ≥10 mt ) completi di spina.        

FR - Prévoir des câbles d’alimentation type H05 RN-F pour usage interne 
et type H07 RN-F pour usage externe ( ≥10 m) munis de fiche.

GB - Provide power cables type H05 RN-F for indoor use and type     H07 
RN-F for outdoor use ( ≥10 mt) complete with plug.

DE - Kabel des Typs H05 RN-F für Innenräume und des Typs H07 RN-F 
für Außenräume ( ≥10 m), komplett mit Stecker vorsehen.

NL - Gebruik voedingskabels van het type H05 RN-F voor binnen, en van 
het type H07 RN-F voor buiten ( ≥10 m) en voorzien van een stekker.

ES - Para el uso interior utilizar cables de alimentación tipo H05 RN-F, y de 
tipo H07 RN-F para uso exterior ( ≥10 mt), provistos de enchufe.

SE - Använd elkablar typ H05 RN-F för inomhusanvändning och H07 RN-F 
för utomhusanvändning ( ≥10 m) kompletta med stickkontakt.

GR - Τοποθετήστε καλώδια ηλεκτροδότησης  τύπου H05 RN-F για 
εσωτερική χρήση και τύπου H07 RN-F για χρήση σε υπαίθριους 
χώρους ( ≥10 mt) κομπλέ με φις.

TR - Dahili kullanım için H05 RN-F tipi besleme kabloları ve harici kullanım 
için H07 RN-F tipi ( ≥10 metre) fişli besleme kablolarını öngörünüz.

SK - Zabezpečit’ napájacie káble typu H05 RN-F pre interné použitie a typu 
H07 RN-F pre externé použitie ( ≥10 m) vrátane zástrčky.

RU - Предусмотреть кабели электропитания типаH05 RN-F для 
внутреннего монтажа и типа H07 RN-F на наружного монтажа ( 
≥10 м), оснащенные вилкой.

RO - Folosiţi cabluri de alimentare de tip H05 RN-F pentru uz intern şi de 
tip H07 RN-F pentru uz extern ( ≥10 m) dotate cu ştecher.

LT - Vidaus naudojimui parinkite H05 RN-F, o išorės naudojimui H07 RN-F 
tipo kabelius su kištukais.

 IT - Granulometria e profondità minima di pescaggio.
FR - Granulométrie et profondeur minimum d’aspiration.
GB - Granulometry and minimum depth of draught.
DE - Granulometrie und Mindestpumptiefe.
NL - Granulometrie en minimale diepgang.
ES - Granulometría y profundidad mínima de altura de aspiración.
SE - Kornstorlek och min. Sugdjup.
GR - Ελάχιστη κοκκομετρία και βάθος άντλησης.
TR - Ελάχιστη κοκκομετρία και βάθος άντλησης.
SK - Granulometria a minimálna sacia hĺbka.
RU - Гранулометрия и минимальная глубина водозабора.
RO - Granulometria şi adâncimea minimă de pescaj.
LT  - Minimalus siurblio panardinimo gylis ir maksimalus, siurbiamų 

dalelių dydis.   IT - Su Novaqua, Nova  e Feka 600 è presente un foro di sfiato anticavitazione.Sono normali con pompa in 
funzione delle piccole fuoriuscite d’acqua.        

FR - Les pompes Novaqua, Nova et Feka 600 sont munies d’un trou de purge anticavitation. La sortie de 
petites quantités d’eau est normale quand la pompe est en fonction.

GB - On Novaqua, Nova and Feka 600 there is a venting hole against cavitation. Small water leaks are normal 
when the pump is operating.

DE - An Novaqua, Nova und Feka 600 ist eine Antikavitations-Entlüftungsöffnung vorhanden. Bei 
funktionierender Pumpe austretende kleine Wassermengen sind normal.

NL - Op Novaqua, Nova en Feka 600 is een ontluchtingsopening aangebracht om cavitatie tegen te gaan. Als 
de pomp in bedrijf is, stroomt er wat water uit, dit is normaal.

ES - Novaqua, Nova y Feka 600 disponen de un orificio de venteo anticavitación. Con la bomba en 
funcionamiento son normales pequeñas pérdidas de agua.

SE - På Novaqua, Nova och Feka 600 finns ett avluftningshål som skyddar mot kavitation. Små vattenläckage 
är normala när pumpen är igång.

GR - Στις αντλίες Novaqua. Nova και Feka 600 υπάρχει μια οπή εξαέρωσης. Όταν λειτουργεί η αντλία μπορεί 
να παρουσιαστούν μικρές διαρροές νερού- πρόκειται για ένα κανονικό φαινόμενο.

TR - Novaqua, Nova ve Feka 600 üzerinde kavitasyonu önleyici bir havalandırma deliği mevcuttur. Pompa 
çalışırken ufak su sızıntıları normaldir.

SK - Na zariadení Novaqua, Nova a Feka sa nachádza výpustný otvor proti kavitácii. U čerpadla v prevádzke 
je normálny malý výtok vody.

RU - В моделях Novaqua, Nova и Feka 600 имеется вантузное отверстие против кавитации. При 
работающем насосе небольшие утечки воды являются нормальным явлением.

RO - Pe Novaqua, Nova şi Feka 600 este prezent un orificiu de răsuflare anticavitate. Sunt normale, cu pompa 
în funcţiune, mici pierderi de apă.

LT - NOVAQUA, NOVA ir FEKA 600 modeliai turi vėdinimo angą prieš kavitaciją. Nedidelis vandens 
nutekėjimas iš šios angos yra normalus reiškinys.
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H05 RN-F

H07 RN-F

  IT - La lunghezza del cavo di alimentazione 
limita la profondità di immersione della 
pompa.

FR - La longueur du câble d’alimentation limite 
la profondeur d’immersion de la pompe.

GB - The length of the power cable limits the 
depth of immersion of the pump.

DE - Die Länge des Stromkabels bestimmt die 
Tauchtiefe der Pumpe.

NL - De lengte van de voedingskabel bepaalt 
hoe diep de pomp in het water kan worden ondergedompeld.

ES - La longitud del cable de alimentación limita la profundidad de inmersión de la bomba.
SE - Elkabelns längd begränsar pumpens nedsänkning.
GR - Το μήκος του καλωδίου ηλεκτροδότησης περιορίζει το βάθος που μπορεί να βυθιστεί η αντλία.
TR - Besleme kablosunun uzunluğu pompanın dalma derinliğini kısıtlar.
SK - Dĺžka napájacieho kábla limituje hĺbku ponoru čerpadla.
RU - Длина кабеля электропитания ограничивает глубину погружения насоса.
RO - Lungimea cablului de alimentare limitează adâncimea de scufundare a pompei.
LT - Maitinimo kabelio ilgis riboja siurblio panardinimo gylį.

.�������������������������������������
�

  IT - Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un dispositivo di disinserzione dalla rete di 
alimentazione ( es. magnetotermico ) con contatti di separazione di almeno 3 mm. Per ogni polo.       

FR - Pour les câbles d’alimentation sans fiche, prévoir un dispositif de déconnexion du secteur (ex. 
interrupteur magnétothermique) avec distance entre les contacts d’au moins 3 mm pour chaque 
pôle.

GB - For power cables without a plug, provide a device for interrupting the supply from the mains (e.g. 
magnetothermal device ) with separation contacts at least 3 mm. for each pole.

DE - Für steckerlose Versorgungskabel  eine Netztrennvorrichtung (z.B.Wärmeschutzschalter) mit 
einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm pro Pol vorsehen.

NL - Breng bij voedingskabels zonder stekker een stroomonderbreker aan (bijv. thermomagnetisch ) 
met contacten op minimaal 3 mm. afstand van elkaar Voor iedere pool.

ES -Para los cables de alimentación sin enchufe,  utilizar un dispositivo de desconexión de la red de 
alimentación ( ej. magnetotérmico ) con contactos de separación de por lo menos 3 mm. Por 
cada polo.

SE - Installera en frånskiljare (ex. termomagnetisk brytare) med en öppning mellan kontakterna på 
minst 3 mm/pol på elkablar utan stickkontakt.

GR - Στα καλώδια ηλεκτροδότησης χωρίς φις, πρέπει να προβλέψετε ένα εξάρτημα αποσύνδεσης 
από το δίκτυο ηλεκτροδότησης  ( π.χ. ένα μαγνητοθερμικό διακόπτη ) με ελάχιστη απόσταση 
επαφών σε κάθε πόλο, di 3 mm.

TR - Fişsiz besleme kabloları için, en az 3 mm ayırma kontakları ile besleme şebekesinden bir 
devreden çıkarma aygıtı (örneğin manyeto termik) öngörünüz.  Her kutup için.

SK - Pre napájacie káble bez zástrčky zabezpečit’ zariadenie odpájania z napájacej siete (napr. 
magnetometrické zariadenie) s aspoň 3 mm separačnými kontaktami. Pre každý pól.

RU - Для кабелей электропитания, не оснащенных вилкой, необходимо предусмотреть 
устройство отключения от сети электропитания (напр., термомагнитный выключатель) с 
расстоянием между контактами не менее 3 мм. для каждого полюса.

RO - Pentru cabluri de alimentare fără ştecher, folosiţi un dispozitiv de întrerupere de la  reţeaua de 
alimentare ( ex. electromagnetic) cu contacte de separare de cel puţin 3 mm. pentru fiecare pol.

LT - Siurbliams su kabeliais be kištukų, atjungimui nuo tinklo sumontuokite jungiklį (pvz. magnetinį) su 
nemažiau kaip 3 mm atstumu tarp kontaktų kiekvienam poliui)
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DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
6 Gilbert Court Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester Essex C04 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11 D - 47918 Tönisvorst - 
Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0 
Fax +49 2151 82136-36
DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700
DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4 
Col. Hipódromo Condesa, 
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS BV
‘tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com        
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PumpS INC. 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002 
Fax 1-843-797-3366
OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS South Africa 
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4 
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

TR - Cihaz; 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam 
gelişmemiş veya deneyim veya gerekli bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılamaz 
ve bu kişiler tarafından sadece denetim altında tutuldukları sürece veya cihazın güvenlik 
içinde kullanımına dair ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabilecek şekilde 
bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

SK - Zariadenie nesmú používať deti do 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými 
alebo psychickými schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo potrebných znalostí, 
ak nie sú pod dohľadom alebo ak nedostali príslušné inštrukcie o bezpečnom používaní 
zariadenia a na porozumenie súvisiacich nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so 
zariadením.

RU - Запрещается использование изделия детьми младше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или 
лицами, не имеющими опыта и необходимых знаний, если не под контролем или 
после получения инструкций касательно безопасной эксплуатации изделия и 
понимания связанных с ним опасностей. Не разрешайте детям играть с изделием.

LT - Vaikai iki 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis 
galimybėmis ar neturintys patirties ir reikalingų žinių gali naudoti šį įrenginį tik prižiūrimi kitų 
asmenų arba gavę atitinkamas saugaus įrenginio naudojimo instrukcijas bei susipažinę su 
visais galimais su naudojimu susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su prietaisu.
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NOVAQUA 180 - NOVAQUA 200
NOVAQUA 300 - NOVAQUA 600

NOVA 180 - NOVA 200
NOVA 300 - NOVA 600

FEKA 600

لا يمكن استخدام الجهاز من قبل أولاد يبلغون من العمر أقل من 8 سنوات ومن قبل أشخاص ذوي القدرات الجسمانية, الحسيّة أو العقلية 
رشادات المتعلقة بالاستخدام  اف أو بعد أن يكونوا قد استلموا الاإ ورية إلا تحت إ�ش ة والمعرفة ال�ض المنخفضة, أو الاأشخاص عديمي الخ�ب

الاآمن للجهاز وفهم المخاطر المتعلقة به. ممنوع اللعب بالجهاز من قبل الاأطفال.
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Dab

Dab

Dab

Dab NO STOP

Dab STOP

H05 rn-f

H07 rn-f ( 10 .)m

m. ?

m. ?

Feka 600

NOVA 600

NOVAQUA 600

NOVAQUA / NOVA 180 5 mm

NOVAQUA / NOVA 200 5 mm

NOVAQUA / NOVA 300 10 mm

NOVAQUA / NOVA 600 10 mm

FEKA 600 25 mm

Min.

NOVAQUA / NOVA 180

77 mm (AUT)

8 mm

NOVAQUA / NOVA 200 8 mm

NOVAQUA / NOVA 300 85 mm

NOVAQUA / NOVA 600
190 mm (AUT)

38 mm

FEKA 600 190 mm (AUT)

38 mm

MANUTENZIONE - MAINTENANCE - MAINTENANCE - WARTUNG - 
ONDERHOUD MANTENIMIENTO - UNDERHÅLL - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - BAKIM
ÚDRŽBA - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА - TECHNINIS APTARNAVIMAS
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DATI TECNICI-CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES-TECHNICAL DATA TECHNISCHE 
DATEN - TECNISCHE GEGEVENS-DATOS TÉCNICOS-TEKNISKA - DATA-TΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TEKNIK VERILER - TECHNICKÉ ÚDAJE - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ DATE TEHNICE - TECHNINIAI DUOMENYS -
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